
 
 
 
 
 

 

Схема теплоснабжения 
Киржачского муниципального округа

на период до 2037 года 
 

(актуализация на 2027 год) 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 год 

Киржачского муниципального округа 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 



2 

Оглавление 
Определения  ...................................................................................................................................................6 
Перечень принятых обозначений ..........................................................................................................................................7 
Введение  ...................................................................................................................................................8 
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения ..................................................................................................................................... 14 
Часть 1.1 Функциональная структура теплоснабжения ............................................................................... 14 
1.1.1 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения 
муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ..................................... 14 
1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой 
теплоснабжающей организации ......................................................................................................................................... 16 
1.1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО ........................................ 19 
1.1.4 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО ... 20 
1.1.5 Зоны действия производственных котельных ....................................................................................... 23 
1.1.6 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения ................................................................ 23 
1.1.7 Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 
которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения 24 
Часть 1.2 Источники тепловой энергии ......................................................................................................... 28 
1.2.1 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой 
энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ................................ 28 
1.2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования .................................................. 29 
1.2.3 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе 
теплофикационного оборудования и теплофикационной установки .............................................................................. 32 
1.2.4 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности ..................... 33 
1.2.5 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности 
«нетто»  ................................................................................................................................................................... 33 
1.2.6 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса .................... 36 
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха ............................................................................................................................................................... 36 
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования .................................................................................................. 37 
1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети .......................................................................... 37 
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ....................... 38 
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой 
энергии  ................................................................................................................................................................... 38 
1.2.12 Проектный и установленный режим котельных ................................................................................... 38 
1.2.13 Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных, не отнесенных к 
ценовым зонам теплоснабжения ......................................................................................................................................... 39 
Часть 1.3 Тепловые сети, сооружения на них ............................................................................................... 40 
Часть 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии .............................................................................. 40 
Часть 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 40 
1.5.1 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе 
подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения ................................................................................................................................ 40 
1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального 
деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 
энергии  ................................................................................................................................................................... 43 
1.5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 44 
1.5.4 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах 
с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии ........................................................... 48 
1.5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 
деления за отопительный период и за год в целом ............................................................................................................ 48 
1.5.6 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление 
и горячее водоснабжение ..................................................................................................................................................... 49 
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия 
каждого источника тепловой энергии ................................................................................................................................ 49 
Часть 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой ..................................................................................... 50 
1.6.1 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического 



3 

перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке 
системы теплоснабжения .................................................................................................................................................... 50 
1.6.2 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
«нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику 
тепловой энергии ................................................................................................................................................................. 51 
1.6.3 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой 
энергии  ................................................................................................................................................................... 66 
1.6.4 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника 
тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и 
дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю . 
  ................................................................................................................................................................... 70 
1.6.5 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния 
дефицитов на качество теплоснабжения ............................................................................................................................ 70 
1.6.6 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей 
расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в 
зоны действия с дефицитом тепловой мощности ............................................................................................................. 71 
Часть 1.7 Балансы теплоносителя .................................................................................................................. 71 
Часть 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ............ 71 
1.8.1 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, вводв эксплуатацию которых осуществлен в 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ................................................................................... 71 
1.8.2 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой 
энергии  ................................................................................................................................................................... 71 
1.8.3 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями ............................................................................................................................................. 74 
1.8.4 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки ................ 74 
1.8.5 Описание использования местных видов топлива ............................................................................... 74 
1.8.6 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых 
для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ..................................................................... 74 
1.8.7 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по 
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе .................... 74 
1.8.8 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа ..... 74 
Часть 1.9 Надежность теплоснабжения ......................................................................................................... 76 
Часть 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ........... 77 
1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
  ................................................................................................................................................................... 77 
1.10.2 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования  ................................................................................................................................................................... 77 
Часть 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ...................................................................................... 85 
1.11.1 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными 
органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения  ................................................................................................................................................................... 85 
1.11.2 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабающей организации с учетом последних 
3 лет  ................................................................................................................................................................... 85 
1.11.3 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 
  ................................................................................................................................................................... 87 
1.11.4 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения ............................................................. 87 
1.11.5 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 
социально значимых категорий потребителей .................................................................................................................. 87 
1.11.6 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет ........................................ 88 
1.11.7 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых 
зонах теплоснабжения ......................................................................................................................................................... 88 
Часть 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения муниципального округа ........................................................................................................................... 88 



4 

1.12.1 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 
муниципального округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ........... 88 
1.12.2 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, 
приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей)  ................................................................................................................................................................... 88 
1.12.3 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального 
округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей) ................................................................................................................. 89 
1.12.4 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения............................................... 89 
1.12.5 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих 
систем теплоснабжения ....................................................................................................................................................... 89 
1.12.6 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 
надежность системы теплоснабжения ............................................................................................................................... 90 
ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения  ................................................................................................................................................. 91 
Часть 2.1 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой 
энергии на цели теплоснабжения ........................................................................................................................................ 91 
2.1.1 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной 
схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки ............................................................................................ 91 
2.1.2 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем 
теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.................................................... 99 
Часть 2.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ..................................... 99 
2.2.1 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии ..................................... 99 
2.2.2 Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей ....................................................................... 100 
2.2.3 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды....................................... 102 
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа ....................... 103 
Часть 3.1 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном 
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования 
источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения ............................................................................................................................... 103 
Часть 3.2 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов ..... 103 
Часть 3.3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения .................................................................. 103 
Часть 3.4 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая 
административное  ........................................................................................................................................................ 104 
Часть 3.5 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе 
гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть .. 
Часть 3.6 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе 
переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии ................................................................... 104 
Часть 3.7 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному 
признаку  ........................................................................................................................................................ 104 
Часть 3.8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя ...................... 104 
Часть 3.9 Расчет показателей надежности теплоснабжения ...................................................................... 105 
Часть 3.10 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по 
заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения ............ 105 
Часть 3.11 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей ........................................................................................................................ 105 
ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей ..................................................................................................................... 106 
Часть 4.1 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ................................................................................................ 106 
Часть 4.2 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 
тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых 
зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с 
указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами 
концессионных соглашений или договоров аренды ........................................................................................................ 106 
Часть 4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с 
целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника теловой энергии ............... 123 



5 

Часть 4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении 
перспективной тепловой нагрузки потребителей ............................................................................................................ 123 
ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа ...................... 124 
ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах ............................................................................................................................................... 125 
ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии ................................................................................................................... 126 
ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей .... 
ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения ...................................................... 128 
ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы .................................................................................. 129 
ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения ................................................................................. 130 
ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию ............................................................................................................................ 131 
ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа ....................... 132 
ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия ...................................................................................... 133 
ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций ............................................................... 134 
Часть 15.1 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, 
произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в 
реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаци (в случае необходимости) с 
описанием оснований для внесения изменений ............................................................................................................... 134 
Часть 15.2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа .................. 140 
Часть 15.3 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 
теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации ............................................................. 142 
Часть 15.4 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 
организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации ......................................................................... 145 
15.4.1 Порядок определения ЕТО ................................................................................................................... 145 
15.4.2 Критерии определения ЕТО ................................................................................................................. 145 
15.4.3 Обязанности ЕТО .................................................................................................................................. 146 
15.4.4 Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО .......................................................................... 146 
Часть 15.5 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы 
теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ........................ 149 
Часть 15.6 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)150 
ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения .................................................................... 154 
ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения ......................................... 155 
Часть 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и 
актуализации схемы теплоснабжения ............................................................................................................................... 155 
Часть 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения .......... 155 
Часть 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в 
разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ............................. 155 
ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной 
схеме теплоснабжения  ............................................................................................................................................... 157 
 

 



6 

Определения 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Термины Определения 

Теплоснабжение 
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том 
числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения 
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 
технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 
энергии 

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть 
Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), 
предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников 
тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 
Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по 
тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка 
Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой 
энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 
энергии 
(далее потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования 
на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части 
горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 
установка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для 
нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 
организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 
посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии 
(данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 
организация 

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей) 

Зона действия системы 
теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по 
наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 
закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная мощность 
источника тепловой 
энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 
потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 
источника тепловой 
энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 
техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие 
рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 
тепловой энергии «нетто» 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом 
тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Комбинированная 
выработка электрической 
и тепловой энергии 

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии 
непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии 

Тепло сетевые объекты 
Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии 

Расчетный элемент 
территориального 
деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки Схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия Схемы 
теплоснабжения 

Расчетная тепловая 
нагрузка 

Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой 
энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы 
теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха 
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Перечень принятых обозначений 

№ п/п Сокращение Пояснение 
1.  БМК Блочно-модульная котельная 
2.  ВПУ Водоподготовительная установка 
3.  ГВС Горячее водоснабжение 
4.  ЕТО Единая теплоснабжающая организация 
5.  ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

6.  МУ 
Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. 

Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) 

7.  МУП ЖКХ «Першинское» 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Киржачского муниципального округа Владимирской 
области «Першинское» 

8.  НВВ Необходимая валовая выручка 
9.  НДС Налог на добавленную стоимость 
10.  ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 
11.  НС Насосная станция 
12.  НТД Нормативная техническая документация 

13.  НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного 

видов топлива 
14.  ОВ Отопление и вентиляция 
15.  ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 
16.  ООО «Владимиртеплогаз» Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» 
17.  ПДК Предельно-допустимая концентрация 
18.  ПИР Проектные и изыскательские работы 
19.  ПНС Повысительная насосная станция 
20.  ПП РФ  Постановление Правительства Российской Федерации 
21.  ППУ Пенополиуретан 

22.  
Правила организации 

теплоснабжения 

Правила организации теплоснабжения, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 г. № 808 
23.  СМР Строительно-монтажные работы 
24.  СЦТ Система централизованного теплоснабжения 
25.  ТЭ Тепловая энергия 

26.  
Требования к Схемам 

теплоснабжения 
Требования к Схемам теплоснабжения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 
27.  ТСО Теплоснабжающая организация 

28.  
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации 
29.  ХВО Химводоочистка 
30.  ХВП Химводоподготовка 
31.  ЦТП Центральный тепловой пункт 
32.  ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения 
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Введение 

Основой для разработки и актуализации Схемы теплоснабжения муниципального 
округана период до 2037 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», направленный на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения 
потребителей.  

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности 
снабжения города тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между 
источниками тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности 
систем теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об 
обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации 
централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных 
источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей организации и 
зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический 
анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость 
мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования данных мероприятий. 

В соответствии с законом Владимирской области от 25.04.2025 № 35-ОЗ все поселения, 
входящие в состав муниципального образования Киржачский Муниципальный округ, 
преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование – 
Киржачский муниципальный округ Владимирской области. 

На момент составления объединенной Схемы теплоснабжения, Генеральный план 
муниципального округа не разработан, в связи с чем настоящий проект является результатом 
актуализации Схем теплоснабжения Киржачского муниципального округа и 4 сельских 
поселений: Першинское СП, Горкинское СП, Филипповское СП, Кипревское СП, утвержденных 
Постановлением Администрации Киржачского муниципального района Владимирской области 
от 06.05.2025 № 809 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
Киржачский район на 2025-2026 гг.» (с учетом изменений и дополнений, внесенных 
Постановлениями от 30.07.2025 № 1267, 09.09.2025 г. №1517, 28.10.2025 №1825), именуемая в 
дальнейшем – базовая (или утвержденная) Схема. 

Год актуализации - 2027 г., базовый период актуализации - 2025 г. До момента 
утверждения Генерального плана, расчетный срок Схемы теплоснабжения должен быть не 
менее срока действия утвержденных 5 Схем теплоснабжения поселений. Наиболее поздний 
период отмечается в Схеме теплоснабжения Першинского СП – 2037 г. Таким образом, сроком 
действия настоящей актуализированной Схемы теплоснабжения является 2037 г. В 
дальнейшем, в случае утверждения нового Генерального плана на более длительный срок, 
должна быть разработана новая Схема теплоснабжения, а ее срок действия должен быть 
синхронизирован со сроком действия Генерального плана. 

По характеру рельефа территория города Киржач представляет собой переход от 
возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над 
уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над 
уровнем моря). 

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы. 
Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная 

Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды 
и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью. 

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, 
значительной заболоченностью. 

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные 
неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-
западной части района. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – 
июля +18 ˚С, холодного периода – января -16 ˚С. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой 
половине апреля. 



Максимальная высота снежного п
Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а 

тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67
Среднегодовое количество осадков 

период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки 
продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго
Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, 
условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей 
западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

Таблица 0.1 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) 
отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)
131.13330.2025 

Муниципальный 
округ 

Продолжительность 
отопительного 
периода, сут.

Киржачский 
(принято по 
Владимиру) 

205

 
Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже,

принята поданным Федеральной службы государственной статистики.
 
За последние 10 лет численность населения 
За последние 5 лет численность населения 
Численность постоянного населения 

в 37795 чел. 
 

Рисунок 0.1 – Сравнение фактической численности населения с Генеральным 

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см. 
Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а 

48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67
Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70

период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки 
продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго
Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, 

овиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей 
западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) 
отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)

Продолжительность 
отопительного 
периода, сут. 

Расчетная температура наружного 
воздуха средняя за самую холодную 

пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С

05 -28 

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже,
принята поданным Федеральной службы государственной статистики.

За последние 10 лет численность населения сократилась на 982
За последние 5 лет численность населения сократилась на 973 чел. (
Численность постоянного населения муниципального округа на конец 202

Сравнение фактической численности населения с Генеральным 
планом города 
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Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а 
48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%. 

560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый 
период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки 
продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. 
Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, 

овиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей 
западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней. 

Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) 
отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ), в соответствии с СП 

жного 
воздуха средняя за самую холодную 

пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С 

Средняя 
температура 

отопительного 
периода, °С 

-2,9 

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, 
принята поданным Федеральной службы государственной статистики. 

982 чел. (-2,53 %). 
чел. (-2,51%). 

на конец 2025 года оценена 

 
Сравнение фактической численности населения с Генеральным 
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На рисунках ниже представлено сравнение изменения среднегодовой численности 
населения по 3 сценариям: 

1) на основе среднегодовой убыли за последние 10 лет (-98 чел. ежегодно); 
2) на основе среднегодовой убыли за последние 5 лет (-195чел. ежегодно). 
При условии сохранения ежегодной убыли на уровне последних 10 лет возможно 

сокращение численности населения к окончанию 2037 г. до 36617чел. 
При условии сохранения ежегодной убыли на уровне последних 5 лет возможно 

сокращение численности населения к окончанию 2037 г. до 35461чел. 
В актуализированной Схеме теплоснабжения предусматривается: 
 сокращение численности населения в ближайшие 3 года, в соответствии с 

фактическим сокращением численности за последние 5 лет; 
 на последующий период – сохранение численности населения (что в существующих 

реалиях является оптимистичным сценарием). 
 
 
 



Рисунок 0.2 - Прогноз численности населения по различным сценариямПрогноз численности населения по различным сценариям
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Прогноз численности населения по различным сценариям 



Рисунок 0.3 - Сравнение ежегодного изменения численности населенияСравнение ежегодного изменения численности населения
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Сравнение ежегодного изменения численности населения 
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Таблица 0.2–Ретроспективное и прогнозное изменение численности населения 

Район 
Численность населения (к окончанию года), чел. 

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
Киржачское ГП 27439 27318 27113 26908 26703 26694 26684 26557 26430 26303 26371 26438 26506 26709 26912 
Горкинское СП 2418 2341 2327 2313 2299 2286 2272 2258 2244 2230 2216 2203 2189 2147 2106 
Кипревское СП 2647 2312 2298 2285 2271 2257 2244 2230 2216 2203 2189 2175 2162 2121 2080 
Першинское СП 3479 3811 3788 3766 3743 3721 3698 3676 3653 3631 3608 3586 3563 3496 3428 
Филипповское СП 2794 2986 2968 2951 2933 2915 2898 2880 2862 2845 2827 2810 2792 2739 2686 
ИТОГО по муниципальному району 38777 38768 38495 38223 37950 37873 37795 37601 37406 37212 37212 37212 37212 37212 37212 
ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по 
сравнению с предыдущим годом, % 

- 0,4% 
-

0,70% 
-

0,71% 
-

0,71% 
-

0,20% 
-

0,21% 
-

0,51% 
-

0,52% 
-

0,52% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) за последние 
10 лет, % 

- 0,0% -0,7% -1,4% -2,1% -2,3% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% 

ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по 
сравнению с окончанием 2025 г., % 

              -0,5% -1,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% 



ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 
теплоснабжения 
актуализации схемы теплоснабжения

За 2025-2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 
теплоснабжения: 

1) Произведено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 
объединением Схем теплоснабжения всех поселений в одну единую Схему теплоснабжения;

2) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 
документу; 

3) Котельная №12, в составе ЕТО №1,
блок работает для покрытия тепловой нагрузки здания по ул. Кирова, 1Б через тепловую сеть. 
Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 
технологической связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 
решение о разделении систем теплоснабжения.

Рисунок 

4) Образованы следующие системы 

Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения 

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 
теплоснабжения муниципального округа за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 

едено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 
объединением Схем теплоснабжения всех поселений в одну единую Схему теплоснабжения;

) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 

, в составе ЕТО №1, состоит из 2 частей (см. рисунок ниже). Первый 
блок работает для покрытия тепловой нагрузки здания по ул. Кирова, 1Б через тепловую сеть. 
Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 

ской связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 
решение о разделении систем теплоснабжения. 

Рисунок 1.1 – Расположение блоков котельной №12

) Образованы следующие системы теплоснабжения: 

14 

Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 
за период, предшествующий 

2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 

едено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 
объединением Схем теплоснабжения всех поселений в одну единую Схему теплоснабжения; 

) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 

состоит из 2 частей (см. рисунок ниже). Первый 
блок работает для покрытия тепловой нагрузки здания по ул. Кирова, 1Б через тепловую сеть. 
Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 

ской связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 

 
Расположение блоков котельной №12 
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- СТ №26 на базе котельной инв. №3 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, данная 
система теплоснабжения включена во вновь образованную ЕТО №4. 

- СТ №27 на базе котельных ООО «АйПиДжи Клима», данная система теплоснабжения 
включена во вновь образованную ЕТО №5. 

Обе указанные котельные функционировали ранее, однако не были своевременно 
включены в базовую и предшествующие версии Схем теплоснабжения. 

5) ООО ИЦ «Теплосфера» (в зоне действия 3 котельных) в зоне действия 3 котельных 
прекратило регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, по основаниям, изложенным 
ниже. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075: 

«5.1. Соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на 
соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в 
соответствии с настоящим документом и Правилами регулирования цен (тарифов), 
определяются следующие виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за исключением 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей:… 

…в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые 
теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном 
основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки 
которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно 
или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном 
основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие 
теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического 
соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не 
присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей. 

5.2. С 1 января 2018 г. цены, указанные в пункте 5.1 настоящего документа, не 
подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и 
(или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, за исключением 
следующих случаев: 

а) реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей; 

б) производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с использованием 
источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, 
и (или) осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой 
энергии в объеме менее 50000 Гкал за 2017 год. 

5.5. С 1 января 2019 г. в случае, указанном в подпункте "б" пункта 5.2 настоящего 
документа, цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя». 

В соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, 

приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления». 

С учетом попадания следующих теплоисточников: 
- Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь, Киржачское ГП, ул. 

Лесная д. 47; 
- БМК д. Аленино, Филипповское СП; 
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- БМК с. Филипповское, Филлиповское СП; 
в параметры, отраженные в пп. «б» п. 5.2, системы теплоснабжения от данных 

источников не рассматриваются в полном объеме, в актуализированной Схеме 
теплоснабжения на 2027 г. (системы перенесены в категорию зон действия источников 
тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО, см. раздел 1.1.4 Главы 1). 

6) БМК 0,3 МВт по ул. Школьная, 6а д. Новоселово (Кипревское СП) передана из 
эксплуатационной ответственности ООО «Импульс», эксплуатировавшей ранее источник 
теплоснабжения по договору аренды, в эксплуатацию собственником оборудования - МКОУ 
«Новосёловская Средняя Школа». Таким образом, 

- регулируемая деятельность ООО «Импульс» прекращена; 
- источник работает исключительно для покрытия собственных нужд собственника 

оборудования. 
Следовательно, система теплоснабжения приводится в Схеме теплоснабжения справочно 

(см. раздел 1.1.4 Главы 1). 
 

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации 

По состоянию на текущий год Схема теплоснабжения включает: 
 4 теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в 

сфере теплоснабжения; 
 5 ЕТО. 

Перечень теплоснабжающих организаций муниципального округа представлен в таблице 
ниже. 

 

Таблица 1.1 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории 
города 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН КПП 
Вид деятельности регулируемый/ 

нерегулируемый 

1.  ООО «Владимиртеплогаз» 3310003494 332801001 
1) Производство тепловой энергии в зоне ЕТО № 1 
2) Передача тепловой энергии в зоне ЕТО № 1 
3) Функции ЕТО № 1 

2.  МУП ЖКХ «Першинское» 3316004945 331601001 
1) Производство тепловой энергии в зоне ЕТО № 2 
2) Передача тепловой энергии в зоне ЕТО № 2 
3) Функции ЕТО № 2 

3.  
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России 

7729314745 770101001 
1) Производство тепловой энергии в зонах ЕТО №3, 4 
2) Передача тепловой энергии в зонах ЕТО №3, 4 
3) Функции ЕТО №3, 4 

4.  ООО «АйПиДжи Клима» 3316002169 331601001 
1) Производство тепловой энергии в зоне ЕТО №5 
2) Функции ЕТО №5 

 
Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлен в таблице ниже. 
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Таблица 1.2 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Адрес 
Источник тепловой энергии Тепловые сети Осуществление 

регулируемой 
деятельности 

Наличие 
категории 

"население" 

№ 
ЕТО 

ЕТО 
собственник 

эксплуатирующая 
организация 

собственник 
эксплуатирующая 

организация 

ЕТО №1 

1 Котельная № 1 Киржачское ГП, ул. Советская, д. 51 
Администрация 

Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

2 Котельная № 2 
Киржачское ГП, ул. Дзержинского, 

д. 4/3 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

3 Котельная № 3 
Киржачское ГП, ул. Юбилейная, д. 

20 стр. 3 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

4 Котельная № 4 
Киржачское ГП, ул. Больничный 

проезд, д. 11а стр. 13 
ООО «Владимиртеплогаз» 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
да 1 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

5 Котельная № 5 
Киржачское ГП, ул. М.Расковой, д. 

14б 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

6 Котельная № 6 
Киржачское ГП, ул. Шелковиков, д. 

11а 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

7 Котельная № 7 
Киржачское ГП, ул. Привокзальная, 

д. 4б 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

8 Котельная № 8 Киржачское ГП, ул. Заводская, д. 6а 
Администрация 

Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

9 Котельная № 9 
Киржачское ГП, мкр. Красный 

Октябрь, 1-й проезд, д.7 
ООО «Владимиртеплогаз» 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
да 1 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

10 Котельная № 10 
Киржачское ГП, ул. Магистральная 

д. 13/1 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

11 Котельная № 11 
Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 16 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
ООО «Владимиртеплогаз» 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

12 Котельная № 12Б 
Киржачское ГП, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Кирова, д. 1б 
ООО «Владимиртеплогаз» 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
да 1 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

13 Котельная № 12В 
Киржачское ГП, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Кирова, д. 1в 
ООО «Владимиртеплогаз» 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

сети отсутствуют сети отсутствуют да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

14 Котельная № 13 
Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Калинина, д. 61 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

15 Котельная № 14 
Киржачское ГП, мкр. Красный 

Октябрь, ул. Северная, д. 5 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

16 Котельная № 15 Киржачское ГП, ул. Свобода, д. 2В 
Администрация 

Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

17 Котельная № 16 
Киржачское ГП, ул. Томаровича, д. 

5А 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

18 Котельная № 17 
Киржачское ГП, ул. Мичурина, д. 

33/2 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

19 Котельная № 18 
Киржачское ГП, ул. Десантников, д. 

13/2 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

20 Котельная № 19 
Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 2 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

ЕТО №2 

21 
Котельная п. 
Першино 

Першинское СП, п. Першино, 
вблизи дома №6 по ул. Школьная 

Администрация 
Киржачского 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Администрация 
Киржачского 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

да да 2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Адрес 
Источник тепловой энергии Тепловые сети Осуществление 

регулируемой 
деятельности 

Наличие 
категории 

"население" 

№ 
ЕТО 

ЕТО 
собственник 

эксплуатирующая 
организация 

собственник 
эксплуатирующая 

организация 
муниципального округа муниципального округа 

22 Котельная п. Горка 
Горкинское СП, ул. Больничная, д. 

14а 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

да 2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

23 Котельная д. Дубки 
Першинское СП, п/о Дубки, вблизи 

дома №37 п/о Дубки 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

да 2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

24 Котельная д. Кашино Филипповское СП, д. Кашино 
Администрация 

Киржачского 
муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Администрация 
Киржачского 

муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

да 2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

25 Котельная №83 Першинское СП, п. Барсово Министерство обороны РФ 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Министерство обороны РФ 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

да да 3 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 

26 Котельная №3 Киржачское ГП Министерство обороны РФ 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Министерство обороны РФ 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

да да 4 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи Клима» 

6 котельных на территории 
Технопарка «Русклимат» г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. 
Первомайская, д.1 

1 котельная по адресу: г. Киржач, 
ул. Шелковиков, д.34 

ООО «АйПиДжи Клима» 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 
сети отсутствуют сети отсутствуют да нет 5 

ООО «АйПиДжи 
Клима» 
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1.1.3 Описание структуры договорных отношений между 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими 
свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО 

В структуре всех ЕТО договорные отношения между теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон 
деятельности ЕТО, отсутствуют т.к. производство, передача и функции ЕТО выполняются 
одной организацией. 

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями 
муниципального округа представлена на рисунке ниже. 
 

Производство

Передача и 
распределение

Сбыт

Зоны деятельности ЕТО №1-5

1. ООО «Владимиртеплогаз»
2. МУП ЖКХ «Першинское»

3, 4. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

5. ООО «АйПиДжи Клима»

1. ООО «Владимиртеплогаз»
2. МУП ЖКХ «Першинское»

3, 4. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

5. ООО «АйПиДжи Клима»

1. ООО «Владимиртеплогаз»
2. МУП ЖКХ «Першинское»

3, 4. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России

5. ООО «АйПиДжи Клима»

Собственное 
потребление

Котельные гос. 
учреждений и 

производственные 
котельные

Ведомственные 
организации-

производители 
тепловой энергии

Внутрипроизводств
енные тепловые 

сети

 
Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура 

договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) 
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1.1.4 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших 
в зоны деятельности ЕТО 

Наряду с перечисленными основными источниками тепловой энергии, 
используемыми в настоящее время для обеспечения тепловой энергией потребителей 
муниципального округа, часть потребителей частного сектора, офисных зданий и 
промышленных предприятий используют собственные локальные источники тепловой 
энергии. 

Список объектов социально-бюджетной сферы, имеющих котельные для собственных 
нужд, представлен в таблицах ниже. 

Поскольку эксплуатирующие организации не осуществляют регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, указанные котельные не входят в перечень 
утвержденных ЕТО (см. Главу 15). 

Таблица 1.3 - Список объектов социально-бюджетной сферы и частной собственности, 
имеющих котельные для собственных нужд, на территории города Киржач 

№ Наименование котельной 
Теплоснабжающая организация Используемое 

топливо наименование адрес 

1 
Котельная, Красный Октябрь, 

ул. Лесная, д. 47 
ООО "ИЦ 

"Теплосфера" 
г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 66 
газ 

2 
ОНСУ "Ветеран" котельная ул. 

Первомайская, д.8а 
ОНСУ "Ветеран" 

г. Киржач, микр-н Красный 
Октябрь, ул. Первомайская, 

д. 8а 
газ 

3 
Станция по борьбе с болезнями 

животных котельная ул. 
Пролетарская, д.70 

Станция по борьбе с 
болезнями животных 

г. Киржач, ул. 
Пролетарская, д.70 

газ 

4 
МБДОУ № 2 Котельная 
бывшего д/сада № 3 ул. 

Станционная, д.57 
МБДОУ № 2 

г. Киржач, ул. 
Станционная, д. 57 

газ 

5 
МБДОУ № 2 ул. Б. 
Московская, д.51а 

МБДОУ № 2 
г. Киржач, ул. Большая 

Московская, д. 51а 
газ 

6 
Управление образования 

котельная МКУ ЦБОМОУ ул. 
Гагарина, д. 42 

МКУ ЦБОМОУ 
г. Киржач, ул. Гагарина, 

д.42 
газ 

7 
МБДОУ № 37 котельная 

здания бывшего д/с № 9 ул. 
Шелковиков, д.10 

МБДОУ № 37 
г. Киржач, ул Шелковиков, 

д. 10 
газ 

8 
МОУ ДОД ДООСЦ (спорт. 

школа) ул. Коммунальная, д.3  
МОУ ДОД ДООСЦ 

г. Киржач, ул. 
Коммунальная, д. 3 

газ 

9 
МОУ ДОД ДООСЦ (шахмат. 

школа) ул. Гагарина, д. 46  
МОУ ДОД ДООСЦ 

, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
46 

газ 

10 
МОУ ДОД "Центр детского 

творчества" ул. Набережная, д. 
9 

МОУ ДОД "ЦДТ" 
 г. Киржач, ул. Набережная, 

д. 9 
газ 

11 
ГУ "Центр занятости 

населения" ул. Морозовская, д. 
56 

ГУ "Центр занятости 
населения" 

г. Киржач, ул. Морозовская, 
д. 56 

газ 

12 
Управление культуры, МБУК 
"КРИКиХМ" ул. Гагарина, д. 

52 
МБУК "КРИКиХМ" 

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
52 

газ 

13 
МБУ РЦФКиС "Киржач" ул. 

Ленинградская, д.95а 
МБУ РЦФКиС 

"Киржач" 
г. Киржач, ул. 

Ленинградская, д. 95 а 
газ 

 

Таблица 1.4 - Список объектов социально-бюджетной сферы и частной собственности, 
имеющих котельные для собственных нужд, на территории сельских поселений 
№ Теплоснабжающая организация Наименование котельной Вид топлива 
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№ Теплоснабжающая организация Наименование котельной Вид топлива 
МО с/п Горкинское 

1 
МКУ «Илькинский ДК» д. Илькино ул. 

Центральная, 40 т. 7-23-46  
Котельная здания дома культуры 

д. Илькино 
Уголь  

2 Филиал МКУ «Илькинский ДК» д. Савино, д.25 
Котельная здания дома культуры 

(Савинский филиал) 
Эл. энергия 

3 
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел МОСП 
Горкинское» п. Горка ул. Свобода, д.1 т.7-80-38 

Котельная здания 
администрации(пос. Горка, котел) 

Уголь, дрова. 

4 
МКУ «Горкинский дом культуры» п. Горка ул. 

Свобода, д. 26 т. 7-80-12 

Котельная зданиядома культуры 
пос. Горка  

Эл. энергия 

Котельная здания дома культуры 
д. Климово (печка) 

Дрова 

5 
МКУ «Елецкий дом культуры» д. Ельцы ул. 

Молодежная, д.15 т.7-15-24 
Котельная зданиядома культуры 

(д. Ельцы) 
Газ 

МО с/п Кипревское 

6 
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел МОСП 

Кипревское» д. Кипрево ул. Центральная, д. 8б т.7-
13-18 

Котельная здания администрации 
д. Кипрево (котел) 

Природный газ 

7 
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел МОСП 
Кипревское» д. Афанасово ул. Центральная, д. 53 

т.7-27-31 

Котельная здания администрации 
(д. Афанасово) 

Уголь, дрова 

8 
МКУ «Кипревский СДК» д. Кипрево ул. 

Центральная, д.8 т. 7-13-75 
Котельная здания дома культуры Природный газ 

9 
МКУ «Ефремовский СДК» д. Ефремово ул. 

Восточная, д. 9 т. 7-31-10 
Котельная здания дома культуры Природный газ  

10 
МКУ «Афанасовский ДК» д. Афанасово ул. 

Центральная, т. 7-13-18 
Котельная здания дома культуры Уголь 

11 
МКОУ Новоселовская СОШд. Новоселово ул. 

Школьная, д.6 т. 7-17-45 

Котельная здания МКОУ 
Новоселовская СОШ (д. 

Новоселово) 
Уголь 

12 
МКОУ Данутинская СОШд. Кипрево, 

ул.Школьная, д. 11 т. 7-13-41 
Котельная здания МКОУ 

Данутинская СОШ (д. Кипрево) 
Природный газ 

13 
МКДОУ д/с №27д. Кипрево ул. Центральная, д. 8г 

т. 7-13-48 
Котельная здания МК ДОУ д/с 

№27  (д. Кипрево) 
Природный газ 

МО с/п Першинское 

14 
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел МОСП 

Першинское» т. 7-19-30 д. Федоровское, ул. 
Советская, д. 6а 

Котельная здания администрации 
(д. Федоровское) 

Уголь 

15 
МКУ «Федоровский СДК» т. 7-19-19 д. 

Федоровское, ул. Советская, д.23 а 
Котельная здания дома культуры 

(д. Федоровское) 
Уголь 

16 
МКУ «Храпковский СДК»» т. 8 (919) 014-64-07д. 

Храпки, ул. Центральная, д.66а 
Котельная здания дома культуры 

(д. Храпки) 
Природный газ 

17 
МКДОУ «Детский сад №30» (бывший 41 сад)д. 

Федоровское ул. Советская, д.23 т. 7-19-25  
Котельная детского сада д. 

Федоровское 
электроэнергия 

18 
Здравоохранение Финеевский ФАП д. Финеево, ул. 

Центральная, д. 48 
Котельная здания ФАПа (д. 

Финеево) 
Дрова 

МО с/п Филипповское 

19 
МКДОУ «Детский сад № 15» (ООО Теплосфера) д. 

Аленино, ул. Луговая, д. 14 т. 7-41-18 
Котельная детского сада д. 

Аленино 
Природный газ 

20 
МКОУ Филипповская СОШ (ООО Теплосфера) с. 

Филипповское ул. Советская, д. 26 т. 7-12-73  
Школьная котельная (с. 

Филипповское) 
Природный газ 

21 
МКДОУ «Детский сад № 15» (бывший 31 сад) д. 

Песьяне, ул. Центральная, д. 7 а, 7-21-46 
Котельная детского сада д. 

Песьяне 
Уголь 

22 
МКОУ Зареченская ООШ с. Заречье, ул. 

Центральная, д. 36 т. 7-35-41 
Школьная котельная (д. Заречье) Уголь, дрова 

23 
МКУ «Зареченский СДК» с. Заречье ул. 

Центральная, д.17 т. 7-35-80 
Котельная здания дома культуры 

(с. Заречье) 
Уголь 

24 
МКУ «Филипповский СДК» с. Филипповскоеул. 

Сельская Новь, д.24 т. 7-11-94 
Котельная здания дома культуры 

(с. Филипповское) 
Природный газ 

25 
МКУ «Песьяновский СДК» д. Песьяне ул. 

Советская, д.27а т. 7-21-41 
Котельная здания дома культуры 

(с. Песьяне) 
Уголь 
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№ Теплоснабжающая организация Наименование котельной Вид топлива 

26 
Здравоохранение Зареченский ФАП д. Заречье ул. 

Центральная, д. 82 
Котельная здания ФАПа (с. 

Заречье) Дрова 
Дрова 
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1.1.5 Зоны действия производственных котельных 

Производственные котельные на территории муниципального округа отсутствуют. 
 

1.1.6 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения, работающие на газообразном или 
твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты 
малоэтажного строительства, расположенные, как правило, за пределами зон 
централизованного теплоснабжения. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения 
включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, 
например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 

Данный вид жилищной застройки широко распространен на территории 
муниципального образования. И в последнее время фиксируется тенденция к увеличению доли 
данного вида застройки в масштабах общего жилищного фонда. 

 

Таблица 1.5 – Общие характеристики индивидуального жилищного фонда 
Показатели 2016 2021 2022 2023 2024 2025 

Площадь территории индивидуальной жилой застройки, га 1898 2383 2576 2809 3075 3363 
Доля от общей территории жилищного строительства, % 61,8% 66,2% 67,9% 69,7% 71,7% 73,6% 
Площадь индивидуального жилищного фонда, тыс. кв. м 716 937 1019 1119 1229 1342 
Доля от общей площади жилищного фонда, % 52,8% 60,0% 62,3% 65,0% 67,7% 70,0% 
Тепловая нагрузка (оценка), Гкал/ч 72 94 102 112 123 134 
Удельное потребление тепловой мощности, ккал/ч∙кв. м 100 100 100 100 100 100 

 
Доля малоэтажной жилищной застройки от общей территории жилищного строительства 

составляет 73,6%, доля от общей площади жилищного фонда - 70%. 
Индивидуальная жилищная застройка, как правило, имеет крайне низкую плотность 

нагрузки. Строительство тепловых сетей малого диаметра для теплоснабжения объектов с 
низкой плотностью нецелесообразно, ввиду: 

а) существенного увеличения совокупных расходов на содержание сетей; 
б) значительного увеличения потерь тепловой энергии относительно полезного отпуска. 
В данном случае неважно, где расположены объекты с низкой плотностью - внутри зон 

централизованного теплоснабжения, или же за ее пределами. Подключение объектов с низкой 
плотностью к существующим системам централизованного теплоснабжения - это заведомо 
неэффективное мероприятие. 
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1.1.7 Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на 
основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества и (или) концессионного соглашения 

 
Таблица 1.6 - Перечень объектов теплоснабжения в составе ЕТО, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 

Принадлежность имущества 

здание котельной оборудование тепловые сети 

ЕТО №1 

1 Котельная № 1 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, 
ул. Советская, д. 
51 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

2 Котельная № 2 

Киржачское ГП, 
ул. 
Дзержинского, 
д. 4/3 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

3 Котельная № 3 
Киржачское ГП, 
ул. Юбилейная, 
д. 20 стр. 3 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

5 Котельная № 5 
Киржачское ГП, 
ул. М.Расковой, 
д. 14б 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

6 Котельная № 6 
Киржачское ГП, 
ул. Шелковиков, 

Концессионное 
соглашение между 

Концессионное 
соглашение между 

Концессионное 
соглашение между 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 

Принадлежность имущества 

здание котельной оборудование тепловые сети 

д. 11а Администрацией 
Киржачского 

муниципального округа 
и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Администрацией 
Киржачского 

муниципального округа 
и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Администрацией 
Киржачского 

муниципального округа 
и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

7 Котельная № 7 

Киржачское ГП, 
ул. 
Привокзальная, 
д. 4б 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

8 Котельная № 8 
Киржачское ГП, 
ул. Заводская, д. 
6а 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

10 Котельная № 10 

Киржачское ГП, 
ул. 
Магистральная 
д. 13/1 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

14 Котельная № 13 

Киржачское ГП, 
мкр. Красный 
Октябрь, ул. 
Калинина, д. 61 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

15 Котельная № 14 

Киржачское ГП, 
мкр. Красный 
Октябрь, ул. 
Северная, д. 5 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и ООО 
«Владимиртеплогаз» 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 

Принадлежность имущества 

здание котельной оборудование тепловые сети 

16 Котельная № 15 
Киржачское ГП, 
ул. Свобода, д. 
2В 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

17 Котельная № 16 
Киржачское ГП, 
ул. Томаровича, 
д. 5А 

Концессионное 
соглашение между 

Администрацией города 
Киржач и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 

Администрацией города 
Киржач и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Концессионное 
соглашение между 

Администрацией города 
Киржач и ООО 

«Владимиртеплогаз» 

18 Котельная № 17 
Киржачское ГП, 
ул. Мичурина, д. 
33/2 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

19 Котельная № 18 
Киржачское ГП, 
ул. Десантников, 
д. 13/2 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

20 Котельная № 19 

Киржачское ГП, 
мкр. Красный 
Октябрь, ул. 
Метленкова, д. 2 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Договор аренды 
муниципального 

имущества между 
Администрацией города 

Киржач и ООО 
«Владимиртеплогаз» 

ЕТО №2 

21 
Котельная п. 
Першино 2 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Першинское СП, 
п. Першино, 
вблизи дома №6 
по ул. Школьная 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

22 Котельная п. Горка Горкинское СП, Договор хоз. ведения Договор хоз. ведения Договор аренды 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 

Принадлежность имущества 

здание котельной оборудование тепловые сети 

ул. Больничная, 
д. 14а 

муниципального 
имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

муниципального 
имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

муниципального 
имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

23 
Котельная д. 
Дубки 

Першинское СП, 
п/о Дубки, 
вблизи дома 
№37 п/о Дубки 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор хоз. ведения 
муниципального 

имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

24 
Котельная д. 
Кашино 

Филипповское 
СП, д. Кашино 

Договор безвозмездного 
пользования 

муниципального 
имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор безвозмездного 
пользования 

муниципального 
имущества между 
Администрацией 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Договор безвозмездного 
пользования 

муниципального 
имущества между 

Киржачского 
муниципального округа 

и МУП ЖКХ 
«Першинское» 
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Часть 1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 
За базовый период произошли несущественные изменения в составе оборудования 

котельных, ретроспектива изменений представлена в таблице ниже. 

Таблица 1.7 - Реестр изменений в составе оборудования котельных за последние пять 
лет 

Котельная 
Увеличение (+)/ снижение (-) тепловой мощности, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
ЕТО №1 

Котельная №11 0 Гкал/ч        

описание 
старые котлы выведены, введены 

новые 
       

Котельная №16    +1,31 Гкал/ч  

описание    

введено 2 новых 
котла: 

UNICAL 760 
UNICAL 760 

 

ЕТО №2 

Котельная п. 
Горка 

       

+1,05 Гкал/ч 
введено 3 новых 

котла: 
САВК 35 406 кВт 
САВК 35 406 кВт 
САВК 35 406 кВт 

описание          
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1.2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования 

 
Состав основного оборудования котельных ТСО на территории муниципального образования в разрезе ЕТО представлен в таблице ниже. 
Сведения по установленной мощности теплоисточника в целом представлены в разделе 1.2.3. 

Таблица 1.8 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за базовый год (таблица 
П10.1 МУ) 

№ п/п Наименование котельной Тип котла 
Кол-во 
котлов 

Год 
установки 

котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по 
котлам, 

кгу.т/Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по 
котельной, 
кгу.т./Гкал 

Дата 
обследования 

котлов 
ЕТО №1 

Основное топливо – природный газ 

1 Котельная №1 
Термотехник ТТ-100 4,2 МВт 1 1991 3,61 

10,23 
155,89 92,3% 

156,2 
- 

Термотехник ТТ-100 4,2 МВт 1 1991 3,61 154,49 92,5% - 
Термотехник ТТ-100 3,5 МВт 1 1991 3,01 154,82 92,3% - 

2 Котельная №2 
ДЕ 25-14ГМ (п)  1 1959 12,8 28,8 157,59 90,7% 

159,5 
- 

ДКВР 20-30 (п) 1 1959 16,0 162,97 87,7% - 

3 Котельная №3 
Турботерм 1100 1 1986 0,95 

1,9 
161,06 88,7% 

161,0 
- 

Турботерм 1100 1 1986 0,95 160,88 88,8% - 

4 Котельная №4 

Турботерм-750 1 1972 0,65 

2,86 

151,01 94,6% 

160,2 

- 
Турботерм-750 1 1972 0,65 157,94 90,5% - 
Турботерм-800 1 1972 0,69 151,01 94,6% - 
Турботерм-500 1 1972 0,43 154,34 92,6% - 
Турботерм-500 1 1972 0,43 154,98 92,2% - 

5 Котельная №5 
Super RAC-520 1 2004 0,43 

0,86 
158,50 90,1% 

158,8 
- 

Super RAC-520 1 2004 0,43 160,53 89,0% - 

6 Котельная №6 
Super RAC-290 1 2004 0,215 

0,43 
156,37 91,4% 

158,7 
- 

Super RAC-290 1 2004 0,215 156,69 91,2% - 

7 Котельная №7 
Super RAC-520 1 2004 0,43 

0,86 
158,54 90,1% 

158,6 
- 

Super RAC-520 1 2004 0,43 158,08 90,4% - 

8 Котельная №8 

КСВаУ-0,63Гн 1 2003 0,542 

2,17 

155,70 91,8% 

159,1 

- 
КСВаУ-0,63Гн 1 2003 0,542 155,77 91,7% - 
КСВаУ-0,63Гн 1 2003 0,542 155,82 91,7% - 
КСВаУ-0,63Гн 1 2003 0,542 155,69 91,8% - 

9 Котельная №9 
ДКВР-6,5/13 1 1970 4,16 

12,88 
157,64 90,6% 

157,99 
- 

ДКВР-6,5/13 1 1970 4,16 157,19 90,9% - 
Термотехник ТТ-100 1 2020 4,56 154,42 92,5% - 

10 Котельная №10 
RS-D800 1 2015 0,69 

1,38 
153,87 92,8% 

158,7 
- 

RS-D800 1 2015 0,69 153,79 92,9% - 
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№ п/п Наименование котельной Тип котла 
Кол-во 
котлов 

Год 
установки 

котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по 
котлам, 

кгу.т/Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по 
котельной, 
кгу.т./Гкал 

Дата 
обследования 

котлов 

11 Котельная №11 
UNICAL ELLPREX 1 2021 0,44 

0,88 
157,50 90,7% 

157,0 
- 

UNICAL ELLPREX 1 2021 0,44 157,89 90,5% - 

14 Котельная №13 
Турботерм Оптима-2500 1 2016 0,215 

6,45 
153,17 93,3% 

157,0 
- 

Турботерм Оптима-2500 1 2016 0,215 157,52 90,7% - 
Турботерм Оптима-2500 1 2016 0,215 155,14 92,1% - 

15 Котельная №14 
Хопер-100А 1 2017 0,083 

0,166 
159,67 89,5% 

157,2 
- 

Хопер-100А 1 2017 0,083 160,28 89,1% - 

16 Котельная №15 
Турботерм-2000 1 2020 1,72 

3,44 
157,35 90,8% 

155,3 
- 

Турботерм-2000 1 2020 1,72 157,63 90,6% - 

17 Котельная №16 
UNICAL 760 1 2024 0,654 

1,31 
154,96 92,2% 

152,2 
- 

UNICAL 760 1 2024 0,654 154,96 92,2% - 

18 Котельная №17 
КСВа-0,25 1 2010 0,215 

0,515 
163,27 87,5% 

158,7 
- 

Navien GPD 1535 1 2010 0,15 158,34 90,2% - 
Navien GPD 1535 1 2010 0,15 158,01 90,4% - 

19 Котельная №18 
UNICAL 1 2014 0,1205 

0,241 
160,26 89,1% 

158,7 
- 

UNICAL 1 2014 0,1205 162,97 87,7% - 

20 Котельная №19 
Navien GPD 1535 1 2006 0,15 

0,384 
153,91 92,8% 

158,7 
- 

Navien GPD 1535 1 2006 0,15 154,22 92,6% - 
КОВ 100 1 2006 0,084 165,92 86,1% - 

Итого по зоне котельные, основное топливо – природный газ 46 - 75,75 75,75 - - - - 
Основное топливо - электроэнергия 

12 Котельная №12Б ЭПЗ-100 1 2010 0,086 0,086 155,28 92,0% 157,14 - 
13 Котельная №12В ЭПЗ-100 1 2010 0,086 0,086 155,28 92,0% 157,14 - 

Итого по зоне котельные, основное топливо – электроэнергия 2 - 0,17 0,17 - - - - 
Итого по зоне ЕТО №1 48 - 75,9 75,9 - - - - 

ЕТО №2 
Основное топливо – природный газ 

21 Котельная п. Першино 
Турботерм-оптима ТТО-2500 1 2020 2,15 

4,3 
155,22 92,0% 

157,03 
- 

Турботерм-оптима ТТО-2500 1 2020 2,15 155,22 92,0% - 

22 Котельная п. Горка 
САВК 35 406 кВт 1 2025 0,35 

1,05 
156,99 91,0% 

155,6 
- 

САВК 35406 кВт 1 2025 0,35 156,99 91,0% - 
САВК 35406 кВт 1 2025 0,35 156,99 91,0% - 

23 Котельная д. Дубки 
BuderusLogano SK655-360 1 2019 0,31 

0,62 
155,22 92,0% 156,8 - 

BuderusLogano SK655-360 1 2019 0,31 155,22 92,0%  - 
Итого по зоне котельные, основное топливо – природный газ 7 - 5,97 5,97 - - - - 

Основное топливо - уголь 

24 Котельная д. Кашино 
Гефест-0,6-95ТР  1 1990 0,515 

1,68 
224,77 63,6% 

182,63 
 

Гефест-0,6-95ТР  1 1990 0,515 224,77 63,6%  
НР-18 1 1990 0,650 224,77 63,6%  
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№ п/п Наименование котельной Тип котла 
Кол-во 
котлов 

Год 
установки 

котла 

Мощность 
котла, 
Гкал/ч 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

УРУТ по 
котлам, 

кгу.т/Гкал 

КПД 
котлов, 

% 

УРУТ по 
котельной, 
кгу.т./Гкал 

Дата 
обследования 

котлов 
Итого по зоне котельные, основное топливо – уголь 3 - 1,68 1,68 - - - - 

Итого по зоне ЕТО №2 10 - 6,83 6,83 - - - - 
Итого по муниципальному округу - - 111,9 111,9 - - - - 
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1.2.3 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 
энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной 
установки 

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой 
тепловой мощности и мощности «нетто» городских котельных представлены в таблице 
ниже. 

Таблица 1.9 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 
располагаемая тепловая мощность котельных в зоне ЕТО за базовый период 
актуализации, Гкал/ч (таблица П10.2 МУ) 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установленная 

Ограничения 
установленной 

тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов 
располагаемая 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 
котельной 

«нетто» 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 10,23 0,00 10,23 0,207 10,023 
2 Котельная № 2 28,80 0,00 28,80 0,314 28,486 
3 Котельная № 3 1,90 0,00 1,90 0,010 1,890 
4 Котельная № 4 2,86 0,00 2,86 0,025 2,835 
5 Котельная № 5 0,86 0,00 0,86 0,002 0,858 
6 Котельная № 6 0,43 0,00 0,43 0,001 0,429 
7 Котельная № 7 0,86 0,00 0,86 0,003 0,857 
8 Котельная № 8 2,17 0,00 2,17 0,008 2,162 
9 Котельная № 9 12,88 0,00 12,88 0,068 12,811 
10 Котельная № 10 1,38 0,00 1,38 0,010 1,370 
11 Котельная № 11 0,88 0,00 0,88 0,006 0,871 

12 
Котельная № 
12Б 

0,09 0,00 0,09 0,000 0,085 

13 
Котельная № 
12В 

0,09 0,00 0,09 0,000 0,085 

14 Котельная № 13 6,45 0,00 6,45 0,046 6,404 
15 Котельная № 14 0,17 0,00 0,17 0,001 0,165 
16 Котельная № 15 3,44 0,00 3,44 0,012 3,428 
17 Котельная № 16 1,31 0,00 1,31 0,009 1,298 
18 Котельная № 17 0,52 0,00 0,52 0,001 0,514 
19 Котельная № 18 0,24 0,00 0,24 0,000 0,241 
20 Котельная № 19 0,38 0,00 0,38 0,001 0,383 

ИТОГО ЕТО №1 75,9 0 75,9 0,72 75 

ЕТО №2 

21 
Котельная п. 
Першино 

4,30 0,00 4,30 0,043 4,257 

22 
Котельная п. 
Горка 

1,05 0,00 1,05 0,010 1,037 

23 
Котельная д. 
Дубки 

0,62 0,00 0,62 0,010 0,610 

24 
Котельная д. 
Кашино 

0,86 0,00 0,86 0,010 0,850 

ИТОГО по ЕТО №2 6,83 0,00 6,83 0,1 6,8 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 10,00 0,00 10,00 0,114 9,886 
26 Котельная №3 2,00 0,00 2,00 0,029 1,971 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи 
Клима» 

17,15 0,00 17,15 0,024 17,126 

ИТОГО по прочим 
ЕТО 

29,15 0,00 29,15 0,17 28,98 

ИТОГО по 
муниципальному 

111,9 0,0 111,9 1,0 110,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Тепловая 
мощность 

котлов 
установленная 

Ограничения 
установленной 

тепловой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

котлов 
располагаемая 

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 
котельной 

«нетто» 

образованию 
 

1.2.4 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 
тепловой мощности 

Располагаемая тепловая мощность оборудования соответствует установленной 
мощности. 

 

1.2.5 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» 

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды 
энергоисточников, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды 
используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и 
тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды. 

Величина собственных нужд зависит от многих факторов: 
- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, уголь, 

электроэнергия; 
- срока эксплуатации котельного оборудования; 
- вида теплоносителя – пар, горячая вода. 
Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на 

котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные 
нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, 
по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, 
принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004). 

В общем случае, нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 
1% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше. 

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблице 
раздела 1.2.3. 

В таблице ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на 
собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива. 
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Таблица 1.10 - Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за базовый год схемы 
теплоснабжения (таблица П10.3 МУ) 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточника 

Выработка 
тепловой энергии 
котлоагрегатами, 

Гкал 

Затраты тепловой энергии на 
собственные нужды, Гкал 

Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов котельной, Гкал 

Вид топлива 
Расход условного 

топлива, ту.т 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 12321 634 11687 природный газ 1825 
2 Котельная № 2 24234 1131 23103 природный газ 3685 
3 Котельная № 3 1400 43 1357 природный газ 218 
4 Котельная № 4 4919 118 4800 природный газ 769 
5 Котельная № 5 975 10 964 природный газ 153 
6 Котельная № 6 617 6 611 природный газ 97 
7 Котельная № 7 1196 12 1184 природный газ 188 
8 Котельная № 8 3256 40 3215 природный газ 512 
9 Котельная № 9 35960 526 35434 природный газ 5598 
10 Котельная № 10 2197 49 2148 природный газ 341 
11 Котельная № 11 1634 31 1603 природный газ 252 
12 Котельная № 12Б 84 0 84 электроэнергия 13 
13 Котельная № 12В 74 0 74 электроэнергия 12 
14 Котельная № 13 10408 223 10186 природный газ 1599 
15 Котельная № 14 371 5 366 природный газ 58 
16 Котельная № 15 5935 60 5875 природный газ 912 
17 Котельная № 16 2024 35 1989 электроэнергия 303 
18 Котельная № 17 857 6 852 природный газ 135 
19 Котельная № 18 552 4 549 природный газ 87 
20 Котельная № 19 777 5 772 природный газ 123 

ИТОГО ЕТО №1 109790 2937 106853   16880 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 8501 83 8418 природный газ 1322 
22 Котельная п. Горка 1470 14 1456 природный газ 227 
23 Котельная д. Дубки 1191 11 1179 природный газ 185 
24 Котельная д. Кашино 1794 40 1755 уголь 320 

ИТОГО по ЕТО №2 12956 148 12808   2054 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 11439 570 10869 природный газ 1769 
26 Котельная №3 2753 99 2654 уголь 576 
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27 Котельные ООО «АйПиДжи Клима» 26135 312 25823 природный газ 3980 
ИТОГО по прочим ЕТО 40327 981 39346   6325 

ИТОГО по муниципальному образованию 163073 4065 159007   25258 



36 

1.2.6 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению 
ресурса 

 
Год ввода основного оборудования по большинству котельных представлен в таблице 

раздела 1.2.2. 
 

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и 
расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

Большинство локальных котельных рассчитаны на непосредственное присоединение 
абонентов и работают по графику 95/70°C. Лишь некоторые производственные котельные, 
участвующие в теплоснабжении городских абонентов, работают по иным температурным 
графикам. 

Сведения об утвержденных температурных графиках представлены ниже. 

Таблица 1.11 - Способы регулирования и утвержденные температурные режимы отпуска 
тепловой энергии от котельных 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Температурные режимы, °C 

t1 t2 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 95 70 
2 Котельная № 2 95 70 
3 Котельная № 3 95 70 
4 Котельная № 4 95 70 
5 Котельная № 5 95 70 
6 Котельная № 6 95 70 
7 Котельная № 7 95 70 
8 Котельная № 8 95 70 
9 Котельная № 9 95 70 
10 Котельная № 10 95 70 
11 Котельная № 11 95 70 
12 Котельная № 12Б 95 70 
13 Котельная № 12В 95 70 
14 Котельная № 13 95 70 
15 Котельная № 14 95 70 
16 Котельная № 15 95 70 
17 Котельная № 16 95 70 
18 Котельная № 17 95 70 
19 Котельная № 18 95 70 
20 Котельная № 19 95 70 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 95 70 
22 Котельная п. Горка 95 70 
23 Котельная д. Дубки 95 70 
24 Котельная д. Кашино 70 40 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 95 70 
26 Котельная №3 95 70 
27 Котельные ООО «АйПиДжи Клима» 95 70 
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1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема 
выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной 
тепловой мощности котельной. 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблице ниже. 
В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных 

значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с 
учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому 
ЧЧИУТМ). 

Таблица 1.12 - Среднегодовая загрузка оборудования в зоне деятельности ЕТО за базовый 
год актуализации Схемы теплоснабжения (таблица П10.4 МУ) 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч 

2025 год 
Выработка 
тепла, Гкал 

Число часов 
использования УТМ, ч 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 10,23 12321 1204 
2 Котельная № 2 28,80 24234 841 
3 Котельная № 3 1,90 1400 737 
4 Котельная № 4 2,86 4919 1720 
5 Котельная № 5 0,86 975 1133 
6 Котельная № 6 0,43 617 1434 
7 Котельная № 7 0,86 1196 1390 
8 Котельная № 8 2,17 3256 1500 
9 Котельная № 9 12,88 35960 2792 
10 Котельная № 10 1,38 2197 1592 
11 Котельная № 11 0,88 1634 1864 
12 Котельная № 12Б 0,09 84 990 
13 Котельная № 12В 0,09 74 875 
14 Котельная № 13 6,45 10408 1614 
15 Котельная № 14 0,17 371 2236 
16 Котельная № 15 3,44 5935 1725 
17 Котельная № 16 1,31 2024 1549 
18 Котельная № 17 0,52 857 1665 
19 Котельная № 18 0,24 552 2292 
20 Котельная № 19 0,38 777 2024 

ИТОГО ЕТО №1 76 109790 1446 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 4,30 8501 1977 
22 Котельная п. Горка 1,05 1470 1404 
23 Котельная д. Дубки 0,62 1191 1921 
24 Котельная д. Кашино 0,86 1794 2086 

ИТОГО по ЕТО №2 6,83 12956 1898 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 10,00 11439 1144 
26 Котельная №3 2,00 2753 1376 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи Клима» 

17,15 26135 1524 

ИТОГО по прочим ЕТО 29,2 40327 1383 
ИТОГО по муниципальному 

образованию 
111,9 163073 1457 

 

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учет отпущенной в тепловые сети тепловой энергии осуществляется расчетным 
способом, ввиду отсутствия на котельных приборов учета тепловой энергии. 
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1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, 
работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного 
ремонта.  

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или 
элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение 
отказа является качественным. 

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня 
работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью 
неработоспособное состояние.  

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного 
параметра за установленный допуск.  

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от 
их номинальных значений 

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой 
территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного 
процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Аварий и/или отказов на котельных прочих за базовый период не зафиксировано, 
соответственно таблицы П10.5 и П10.6 МУ не приводятся.  

 

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.2.12 Проектный и установленный режим котельных 

Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные МУ, представлены в 
таблице ниже.  

Таблица 1.13 - Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО за 
базовый период Схемы теплоснабжения (таблица П10.7 МУ) 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Вид топлива 
Средняя теплотворная 

способность топлива за 2025 год, 
ккал/кг 

Расход условного 
топлива, ту.т за 2025 

год 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 природный газ 7746 1825 
2 Котельная № 2 природный газ 7784 3685 
3 Котельная № 3 природный газ 9062 218 
4 Котельная № 4 природный газ 9244 769 
5 Котельная № 5 природный газ 8077 153 
6 Котельная № 6 природный газ 8087 97 
7 Котельная № 7 природный газ 8084 188 
8 Котельная № 8 природный газ 8065 512 
9 Котельная № 9 природный газ 8133 5598 

10 Котельная № 10 природный газ 7984 341 
11 Котельная № 11 природный газ 8007 252 
12 Котельная № 12Б электроэнергия 861 13 
13 Котельная № 12В электроэнергия 861 12 
14 Котельная № 13 природный газ 7990 1599 
15 Котельная № 14 природный газ 8058 58 
16 Котельная № 15 природный газ 9216 912 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Вид топлива 
Средняя теплотворная 

способность топлива за 2025 год, 
ккал/кг 

Расход условного 
топлива, ту.т за 2025 

год 

17 Котельная № 16 электроэнергия 10169 303 
18 Котельная № 17 природный газ 8106 135 
19 Котельная № 18 природный газ 8104 87 
20 Котельная № 19 природный газ 8104 123 

ИТОГО ЕТО №1     16880 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино природный газ 8153 1322 
22 Котельная п. Горка природный газ 8153 227 
23 Котельная д. Дубки природный газ 8155 185 
24 Котельная д. Кашино уголь 5501 320 

ИТОГО по ЕТО №2     2054 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 природный газ 8150 1769 
26 Котельная №3 уголь 5500 576 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи Клима» 

природный газ 8145 3980 

ИТОГО по прочим ЕТО     6325 
ИТОГО по муниципальному 

образованию 
    25258 

 
 

1.2.13 Описание эксплуатационных показателей функционирования 
котельных, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения 

Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлена в таблице 
ниже. 

Таблица 1.14 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне 
деятельности ЕТО (таблица П10.8 МУ) 
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Часть 1.3 Тепловые сети, сооружения на них 

 

Часть 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

 
Зоны действия источников тепловой энергии приведены в Приложении 1. 
 
 

Часть 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии 

1.5.1 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой 
энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы 
теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

 
При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые 

изменения в части тепловых нагрузок потребителей: 
1) Актуализированы значения спроса на тепловую мощность по состоянию на 

01.01.2026 г., в связи с уточнением значений согласно договорным базам. 
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Таблица 1.15- Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения за последние 5 лет 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Тепловая нагрузка с ГВСср, 
Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

01.01.2022 01.01.2025 01.01.2026 
сумма за 5 

лет 
среднегодовой за 5 

лет 
за 2025 

г. 
доля прироста за 

последние 5 лет, % 
доля прироста, % от 

2025 г. 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 7,35 7,35 6,21 -1,14 -0,23 -1,14 -16% -16% 
2 Котельная № 2 12,58 12,58 12,35 -0,22 -0,04 -0,22 -2% -2% 
3 Котельная № 3 0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
4 Котельная № 4 2,56 2,56 2,49 -0,08 -0,02 -0,08 -3% -3% 
5 Котельная № 5 0,42 0,42 0,40 -0,02 0,00 -0,02 -5% -5% 
6 Котельная № 6 0,27 0,27 0,25 -0,02 0,00 -0,02 -8% -8% 
7 Котельная № 7 0,54 0,54 0,47 -0,07 -0,01 -0,07 -12% -12% 
8 Котельная № 8 2,03 2,03 1,87 -0,17 -0,03 -0,17 -8% -8% 
9 Котельная № 9 11,95 11,95 11,67 -0,29 -0,06 -0,29 -2% -2% 
10 Котельная № 10 1,04 1,04 1,01 -0,03 -0,01 -0,03 -3% -3% 
11 Котельная № 11 0,66 0,66 0,64 -0,01 0,00 -0,01 -2% -2% 
12 Котельная № 12Б 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 1% 1% 
13 Котельная № 12В 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 1% 1% 
14 Котельная № 13 5,29 5,29 5,07 -0,22 -0,04 -0,22 -4% -4% 
15 Котельная № 14 0,17 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 3% 3% 
16 Котельная № 15 2,67 2,67 2,67 -0,01 0,00 -0,01 0% 0% 
17 Котельная № 16   0,73 0,73 0,73 0,15 0,00 100% 0% 
18 Котельная № 17   0,48 0,42 0,42 0,08 -0,06 100% -12% 
19 Котельная № 18   0,22 0,20 0,20 0,04 -0,02 100% -11% 
20 Котельная № 19   0,36 0,32 0,32 0,06 -0,04 100% -12% 

ИТОГО ЕТО №1 48,3 50,0 47,6 -0,6 -0,1 -2,4 -1% -5% 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
22 Котельная п. Горка 0,54 0,61 0,61 0,07 0,01 0,00 13% 0% 
23 Котельная д. Дубки 0,52 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 -1% -1% 
24 Котельная д. Кашино 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0% 0% 

ИТОГО по ЕТО №2 5,17 5,23 5,23 0,1 0,0 0,0 1% 0% 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 5,02 5,02 5,02 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
26 Котельная №3 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0% 0% 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

  11,40 11,40 11,40 2,28 0,00 100% 0% 

ИТОГО по прочим ЕТО 6,3 17,7 17,7 11,4 2,3 0,0 181% 0% 
ИТОГО по муниципальному 59,7 73,0 70,6 10,9 2,2 -2,4 18% -3% 



42 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Тепловая нагрузка с ГВСср, 
Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

01.01.2022 01.01.2025 01.01.2026 
сумма за 5 

лет 
среднегодовой за 5 

лет 
за 2025 

г. 
доля прироста за 

последние 5 лет, % 
доля прироста, % от 

2025 г. 
образованию 



1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 
элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 
потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Территория муниципального округа
приняты в настоящем проекте в качестве расчетных
деления, как это рекомендовано Приложением №25 МУ.

Рисунок 1.3 – Деление территории в генеральном плане 
использованием кадастровых элементов (рисунок 

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:
 в разрезе источников тепловой энергии;
 в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:
 плотность постоянн
 оснащенность объектами общественно
 наличие промышленных предприятий.

 
 
 

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 
территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 

потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

муниципального округа разделена на кадастровые кварталы, 
приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального 

как это рекомендовано Приложением №25 МУ. 

Деление территории в генеральном плане муниципального округа
использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:
в разрезе источников тепловой энергии; 
в разрезе расчетных элементов территориального деления. 

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:
плотность постоянно проживающего населения; 
оснащенность объектами общественно-деловой застройки; 
наличие промышленных предприятий. 
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Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 
территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок 

потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

разделена на кадастровые кварталы, которые 
элементов территориального 

 
муниципального округас 

П25.1 МУ) 

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже: 

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы: 
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Таблица 1.16 - Спрос на тепловую мощность, в разрезе источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч 
отопление и 
вентиляция 

ГВСмакс ГВСср 
сумма с 
ГВСср 

сумма с 
ГВСмакс 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 6,21 0,00 0,00 6,21 6,21 
2 Котельная № 2 12,35 0,00 0,00 12,35 12,35 
3 Котельная № 3 0,65 0,00 0,00 0,65 0,65 
4 Котельная № 4 2,38 0,26 0,11 2,49 2,64 
5 Котельная № 5 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 
6 Котельная № 6 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 
7 Котельная № 7 0,47 0,00 0,00 0,47 0,47 
8 Котельная № 8 1,87 0,00 0,00 1,87 1,87 
9 Котельная № 9 10,10 3,77 1,57 11,67 13,87 
10 Котельная № 10 1,01 0,00 0,00 1,01 1,01 
11 Котельная № 11 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 
12 Котельная № 12Б 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
13 Котельная № 12В 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
14 Котельная № 13 5,07 0,00 0,00 5,07 5,07 
15 Котельная № 14 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 
16 Котельная № 15 2,67 0,00 0,00 2,67 2,67 
17 Котельная № 16 0,73 0,00 0,00 0,73 0,73 
18 Котельная № 17 0,38 0,10 0,04 0,42 0,48 
19 Котельная № 18 0,18 0,04 0,02 0,20 0,22 
20 Котельная № 19 0,29 0,07 0,03 0,32 0,36 

ИТОГО ЕТО №1 45,9 4,2 1,8 47,6 50,1 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 
22 Котельная п. Горка 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 
23 Котельная д. Дубки 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 
24 Котельная д. Кашино 0,60 0,00 0,00 0,60 0,60 

ИТОГО по ЕТО №2 5,2 0,0 0,0 5,2 5,2 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 5,02 0,00 0,00 5,02 5,02 
26 Котельная №3 1,26 0,00 0,00 1,26 1,26 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

11,40 0,00 0,00 11,40 11,40 

ИТОГО по прочим ЕТО 17,7 0,0 0,0 17,7 17,7 
ИТОГО по муниципальному 

образованию 
68,8 4,2 1,8 70,6 73,0 

 

Таблица 1.17 - Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов 
территориального деления 

 

1.5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 
источников тепловой энергии 

Расчетные нагрузки должны определяться на основе значений суточного теплоотпуска, в 
диапазоне температур наружного воздуха 0÷tн

ср, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 
14 МУ. 

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 МУ должна находиться приближенная 
функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти 
прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой 
энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной 
температуре для проектирования систем отопления. При этом в соответствии с п. П 14.2.3 
Приложения 14 МУ из расчета исключены значения при «спрямлении» и «срезке» 
температурного графика. 



45 

Однако существующие источники не оснащены приборами учета тепловой энергии, 
отпущенной в тепловые сети. В связи с чем, достоверное определение расчетных нагрузок на 
данном этапе не представляется возможным.Для целей Схемы теплоснабжения принято 
допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от 
договорных значений. 

Расчетные нагрузки на коллекторах и конечных потребителей приведены в таблице 
ниже. 
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Таблица 1.18 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, за последние пять лет и значения расчетной нагрузки конечных 
потребителей за базовый период актуализации 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Расчетная нагрузка на коллекторах, 
Гкал/ч 

Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в 
тепловых сетях), Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
отопление и 
вентиляция 

ГВСср ГВСмакс 
СУММА с учетом 

ГВСср 
СУММА с учетом 

ГВСмакс 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 6,32 6,32 6,32 6,19 5,54 4,97 0,00 0,00 4,97 4,97 
2 Котельная № 2 10,59 10,59 10,59 10,46 10,51 9,88 0,00 0,00 9,88 9,88 
3 Котельная № 3 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 
4 Котельная № 4 2,24 2,24 2,24 2,09 2,06 1,90 0,09 0,21 1,99 2,11 
5 Котельная № 5 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,32 0,00 0,00 0,32 0,32 
6 Котельная № 6 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 
7 Котельная № 7 0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 0,38 0,00 0,00 0,38 0,38 
8 Котельная № 8 1,68 1,68 1,68 1,67 1,51 1,49 0,00 0,00 1,49 1,49 
9 Котельная № 9 10,55 10,55 10,55 10,66 10,62 8,08 1,26 3,02 9,33 11,09 
10 Котельная № 10 0,91 0,91 0,91 0,93 0,91 0,81 0,00 0,00 0,81 0,81 
11 Котельная № 11 0,64 0,64 0,64 0,63 0,62 0,51 0,00 0,00 0,51 0,51 
12 Котельная № 12Б 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 
13 Котельная № 12В 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 
14 Котельная № 13 4,53 4,53 4,53 4,45 4,42 4,05 0,00 0,00 4,05 4,05 
15 Котельная № 14 0,16 0,16 0,16 0,15 0,17 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 
16 Котельная № 15 2,26 2,26 2,26 2,26 2,22 2,13 0,00 0,00 2,13 2,13 
17 Котельная № 16       2,42 0,71 0,58 0,00 0,00 0,58 0,58 
18 Котельная № 17       0,77 0,34 0,30 0,03 0,08 0,34 0,39 
19 Котельная № 18       0,74 0,18 0,14 0,01 0,03 0,16 0,18 
20 Котельная № 19       0,61 0,27 0,23 0,02 0,06 0,25 0,29 

ИТОГО ЕТО №1 41,6 41,6 41,6 45,7 41,7 36,7 1,4 3,4 38,1 40,1 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 2,80 0,00 0,00 2,80 2,80 
22 Котельная п. Горка 0,52 0,52 0,52 0,58 0,58 0,49 0,00 0,00 0,49 0,49 
23 Котельная д. Дубки 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,42 0,00 0,00 0,42 0,42 
24 Котельная д. Кашино 0,75 0,73 0,73 0,71 0,71 0,48 0,00 0,00 0,48 0,48 

ИТОГО по ЕТО №2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,02 0,00 0,00 4,02 4,02 
26 Котельная №3 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,01 0,00 0,00 1,01 1,01 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

      9,12 10,26 9,12 0,00 0,00 9,12 9,12 

ИТОГО по прочим ЕТО 5,7 5,7 5,7 14,8 15,9 14,2 0,0 0,0 14,2 14,2 
ИТОГО по муниципальному 52,1 52,1 52,1 65,4 62,6 55,0 1,4 3,4 56,5 58,4 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Расчетная нагрузка на коллекторах, 
Гкал/ч 

Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в 
тепловых сетях), Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
отопление и 
вентиляция 

ГВСср ГВСмакс 
СУММА с учетом 

ГВСср 
СУММА с учетом 

ГВСмакс 
образованию 
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1.5.4 Описание случаев и условий применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии 

Случаи и применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 
«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 
осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 
многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование 
поквартирных источников не ожидается. 

 

1.5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных 
элементах территориального деления за отопительный период и за год в 
целом 

Величина потребления тепловой энергии за последние три года представлена в 
таблицах ниже: 

 в разрезе источников тепловой энергии; 
 в разрезе расчетных элементов территориального деления. 
 

Таблица 1.19 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой 
энергии за последние 3 года 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

ИТОГОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ 

ТЕПЛОИСТОЧНИКА, Гкал 

Потребление за 
отопительный период, Гкал 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 11812 11564 9895 11812 11564 9895 
2 Котельная № 2 22379 23317 20824 22379 23317 20824 
3 Котельная № 3 1416 1476 1227 1416 1476 1227 
4 Котельная № 4 4785 4385 4114 4555 4175 3917 
5 Котельная № 5 780 736 721 780 736 721 
6 Котельная № 6 638 656 589 638 656 589 
7 Котельная № 7 1125 1145 1027 1125 1145 1027 
8 Котельная № 8 3269 3269 3130 3269 3269 3130 
9 Котельная № 9 28290 28320 27251 24755 24781 23846 
10 Котельная № 10 1925 1992 1924 1925 1992 1924 
11 Котельная № 11 1143 1191 1122 1143 1191 1122 
12 Котельная № 12Б 160 123 74 160 123 74 
13 Котельная № 12В 160 123 74 160 123 74 
14 Котельная № 13 10161 10416 9635 10161 10416 9635 
15 Котельная № 14 181 233 320 181 233 320 
16 Котельная № 15 5420 5565 5253 5420 5565 5253 
17 Котельная № 16 0 667 1564 0 667 1564 
18 Котельная № 17 0 265 579 0 238 521 
19 Котельная № 18 0 143 311 0 130 284 
20 Котельная № 19 0 241 480 0 217 433 

ИТОГО ЕТО №1 93642 95827 90116 89877 92015 86381 

ЕТО №2 

21 
Котельная п. 
Першино 

6759 6759 6759 6759 6759 6759 

22 Котельная п. Горка 1236 1236 1236 1236 1236 1236 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

ИТОГОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ 

ТЕПЛОИСТОЧНИКА, Гкал 

Потребление за 
отопительный период, Гкал 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 
23 Котельная д. Дубки 1076 1076 1076 1076 1076 1076 
24 Котельная д. Кашино 1386 1386 1386 1386 1386 1386 

ИТОГО по ЕТО №2 10457 10457 10457 10457 10457 10457 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 10042 10042 10042 10042 10042 10042 
26 Котельная №3 2527 2527 2527 2527 2527 2527 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи Клима» 

0 25823 25823 0 25823 25823 

ИТОГО по прочим ЕТО 12570 38393 38393 12570 38393 38393 
ИТОГО по 

муниципальному 
образованию 

116668 144676 138965 112903 140864 135230 

 

Таблица 1.20 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов 
территориального деления за последние 3 года 

 

1.5.6 Описание существующих нормативов потребления тепловой 
энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 

 

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой 
нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, фактическая 
отпускаемая в тепловые сетивеличина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное 
значение температуры наружного воздуха, немного ниже суммы договорных нагрузок 
потребителей и расчётных значений тепловых потерь. 

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для актуализации схемы 
теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию 
источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не 
достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти 
мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно 
предположить, обусловлено: 

1) Методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, 
методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям 
отапливаемых зданий); 

2) Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами 
отчасти вызвано тем, что некоторые потребители отключили часть своих 
теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку; 

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное 
количество подаваемой теплоты отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с 
локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях. 

Для целей инвестиционного планирования расчетная нагрузка потребителей принята в 
количестве 80% от договорных значений. 

 

 



50 

Таблица 1.21 - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 
действия каждого источника тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование теплоисточника 
Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч 

договорная расчетная 
отношение расчетной к договорной, 

% 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 6,21 4,97 80% 
2 Котельная № 2 12,35 9,88 80% 
3 Котельная № 3 0,65 0,52 80% 
4 Котельная № 4 2,49 1,99 80% 
5 Котельная № 5 0,40 0,32 80% 
6 Котельная № 6 0,25 0,20 80% 
7 Котельная № 7 0,47 0,38 80% 
8 Котельная № 8 1,87 1,49 80% 
9 Котельная № 9 11,67 9,33 80% 
10 Котельная № 10 1,01 0,81 80% 
11 Котельная № 11 0,64 0,51 80% 
12 Котельная № 12Б 0,04 0,03 80% 
13 Котельная № 12В 0,04 0,03 80% 
14 Котельная № 13 5,07 4,05 80% 
15 Котельная № 14 0,18 0,14 80% 
16 Котельная № 15 2,67 2,13 80% 
17 Котельная № 16 0,73 0,58 80% 
18 Котельная № 17 0,42 0,34 80% 
19 Котельная № 18 0,20 0,16 80% 
20 Котельная № 19 0,32 0,25 80% 

ИТОГО ЕТО №1 47,6 38,1 80% 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 3,50 2,80 80% 
22 Котельная п. Горка 0,61 0,49 80% 
23 Котельная д. Дубки 0,52 0,42 80% 
24 Котельная д. Кашино 0,60 0,48 80% 

ИТОГО по ЕТО №2 5,2 4,2 80% 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 5,02 4,02 80% 
26 Котельная №3 1,26 1,01 80% 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

11,40 9,12 80% 

ИТОГО по прочим ЕТО 17,7 14,2 80% 
ИТОГО по муниципальному 

образованию 
70,6 56,5 80% 

 

Часть 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой 

1.6.1 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой 
нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации 
планов строительства, реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, 
предшествующий разработке системы теплоснабжения 

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой 
мощности скорректированы следующим образом: 

1) Уточнен перечень источников теплоснабжения в границах муниципального 
округа; 

2) В соответствии с МУ, балансы тепловой мощности составлены по 3 
направлениям: 
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- по договорной нагрузки (спросу на тепловую мощность); 
- по расчетной нагрузке; 
- по расчетной нагрузке, с учетом вывода наиболее мощной единицы генерирующего 

оборудования. 
 

1.6.2 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой 
мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в 
тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику 
тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности, по форме МУ, представлены в таблице ниже. При 
дальнейших актуализациях проекта рекомендуется сохранять единство приводимой 
информации и проводить анализ ретроспективных показателей. 

 
Таблица 1.22 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне 
деятельности ЕТО за последние пять лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ) 
№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

ЕТО №1 
Котельная № 1, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,80 12,80 12,80 12,80 10,23 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,80 12,80 12,80 12,80 10,23 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,44 0,44 0,44 0,31 0,57 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

7,35 7,35 7,35 7,35 6,21 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

6,32 6,32 6,32 6,19 5,54 

8 отопление 5,88 5,88 5,88 5,88 4,97 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

5,01 5,01 5,01 5,14 3,45 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

6,26 6,26 6,26 6,41 4,48 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,97 8,97 8,97 8,98 6,41 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

5,46 5,46 5,46 5,34 4,79 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 31,16 31,16 31,16 31,16 26,33 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

Котельная № 2, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,32 0,32 0,32 0,29 0,31 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,53 0,53 0,53 0,40 0,63 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

12,58 12,58 12,58 12,58 12,35 

7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 10,59 10,59 10,59 10,46 10,51 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

8 отопление 10,06 10,06 10,06 10,06 9,88 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

15,70 15,70 15,70 15,83 15,82 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

17,89 17,89 17,89 18,05 17,98 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,48 12,48 12,48 12,51 12,49 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

9,15 9,15 9,15 9,04 9,08 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 61,37 61,37 61,37 61,37 60,28 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

Котельная № 3, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

8 отопление 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Котельная № 4, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,19 0,19 0,19 0,04 0,08 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,56 2,56 2,56 2,56 2,49 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

2,24 2,24 2,24 2,09 2,06 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
8 отопление 1,96 1,96 1,96 1,96 1,90 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,11 0,11 0,11 0,26 0,30 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,59 0,59 0,59 0,74 0,77 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,14 2,14 2,14 2,14 2,15 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,86 1,86 1,86 1,73 1,71 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 9,22 9,22 9,22 9,22 8,95 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Котельная № 5, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 

8 отопление 0,34 0,34 0,34 0,34 0,32 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,45 0,45 0,45 0,44 0,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,15 2,15 2,15 2,15 2,05 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Котельная № 6, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,25 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

8 отопление 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



54 

№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,25 1,25 1,25 1,25 1,15 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

Котельная № 7, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,47 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 

8 отопление 0,43 0,43 0,43 0,43 0,38 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,28 0,28 0,28 0,29 0,33 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,38 0,38 0,38 0,39 0,42 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,41 0,41 0,41 0,40 0,37 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,65 2,65 2,65 2,65 2,32 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Котельная № 8, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,06 0,06 0,06 0,05 0,02 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,03 2,03 2,03 2,03 1,87 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

1,68 1,68 1,68 1,67 1,51 

8 отопление 1,62 1,62 1,62 1,62 1,49 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по 0,08 0,08 0,08 0,09 0,29 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
договорной нагрузке) 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,48 0,48 0,48 0,49 0,65 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

1,45 1,45 1,45 1,44 1,30 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 9,59 9,59 9,59 9,59 8,81 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Котельная № 9, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,99 0,99 0,99 1,10 1,29 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

11,95 11,95 11,95 11,95 11,67 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

10,55 10,55 10,55 10,66 10,62 

8 отопление 8,28 8,28 8,28 8,28 8,08 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 1,29 1,29 1,29 1,29 1,26 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

-0,06 -0,06 -0,06 -0,17 -0,07 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

2,26 2,26 2,26 2,15 2,19 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

8,00 8,00 8,00 8,10 8,09 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 51,16 51,16 51,16 51,16 49,93 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

Котельная № 10, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,01 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,91 0,91 0,91 0,93 0,91 

8 отопление 0,83 0,83 0,83 0,83 0,81 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,27 0,27 0,27 0,24 0,27 

12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 0,47 0,47 0,47 0,44 0,46 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
нагрузке) 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,78 0,78 0,78 0,81 0,79 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,81 3,81 3,81 3,81 3,71 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

Котельная № 11, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,66 0,66 0,66 0,66 0,64 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,64 0,64 0,64 0,63 0,62 

8 отопление 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,23 0,23 0,23 0,24 0,26 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,28 3,28 3,28 3,28 3,21 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Котельная № 12Б, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

8 отопление 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



57 

№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

Котельная № 12В, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

8 отопление 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

Котельная № 13, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,29 0,29 0,29 0,21 0,37 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,07 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

4,53 4,53 4,53 4,45 4,42 

8 отопление 4,23 4,23 4,23 4,23 4,05 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,87 0,87 0,87 0,94 1,02 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

1,87 1,87 1,87 1,96 1,98 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

3,91 3,91 3,91 3,84 3,82 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 14,81 14,81 14,81 14,81 14,18 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

Котельная № 14, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,16 0,16 0,16 0,15 0,17 

8 отопление 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,81 0,81 0,81 0,81 0,83 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

Котельная № 15, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,12 0,12 0,12 0,12 0,09 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

2,26 2,26 2,26 2,26 2,22 

8 отопление 2,14 2,14 2,14 2,14 2,13 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,70 1,70 1,70 1,70 1,71 

14 
Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 

1,95 1,95 1,95 1,95 1,92 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 10,05 10,05 10,05 10,05 10,02 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

Котельная № 16, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1,31 1,31 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,00 0,00 0,00 1,31 1,31 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 3,45 3,45 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,168 0,168 

Котельная № 17, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,48 0,42 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 0,39 0,34 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 0,35 0,30 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,13 0,17 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,27 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 2,35 2,06 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,164 0,164 

Котельная № 18, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,22 0,20 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 0,20 0,18 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 0,76 0,68 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,233 0,233 

Котельная № 19, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО 
«Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,36 0,32 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,27 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 0,26 0,23 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,08 0,12 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,24 0,21 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 1,82 1,60 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,157 0,157 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
ИТОГО ЕТО №1 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 76,0 76,0 76,0 78,5 75,9 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 76,0 76,0 76,0 78,5 75,9 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 3,0 3,0 3,0 2,8 3,6 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

48,3 48,3 48,3 50,0 47,6 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

41,6 41,6 41,6 42,8 41,7 

8 отопление 37,2 37,2 37,2 38,6 36,7 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 горячее водоснабжение 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

24,8 24,8 24,8 25,7 24,6 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

33,7 33,7 33,7 35,0 33,5 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

42,6 42,6 42,6 44,0 41,4 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

34,7 34,7 34,7 35,7 34,8 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 204 204 204 213 203 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,189 0,189 0,189 0,188 0,188 

ЕТО №2 
Котельная п. Першино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП 

ЖКХ «Першинское» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

8 отопление 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 13,16 13,16 13,16 13,16 13,16 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

Котельная п. Горка, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,29 2,29 2,29 2,29 1,05 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,54 0,54 0,54 0,61 0,61 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,52 0,52 0,52 0,58 0,58 

8 отопление 0,43 0,43 0,43 0,49 0,49 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,32 0,32 0,32 0,25 0,35 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,42 0,42 0,42 0,36 0,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,15 2,15 2,15 2,42 2,42 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

Котельная д. Дубки, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

8 отопление 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,78 1,78 1,78 1,78 1,77 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 

Котельная д. Кашино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,68 1,68 1,68 1,68 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,26 1,26 1,26 1,26 0,86 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,27 0,25 0,25 0,23 0,23 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,75 0,73 0,73 0,71 0,71 

8 отопление 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,39 0,41 0,41 0,43 0,03 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,48 0,50 0,50 0,52 0,14 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,20 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,65 0,63 0,63 0,61 0,61 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

ИТОГО по ЕТО №2 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,89 8,89 8,89 8,89 6,83 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 7,13 7,13 7,13 7,13 6,83 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,76 0,74 0,74 0,72 0,72 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

5,17 5,17 5,17 5,23 5,23 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

4,89 4,87 4,87 4,91 4,91 

8 отопление 4,13 4,13 4,13 4,19 4,18 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

1,20 1,22 1,22 1,18 0,87 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

2,14 2,16 2,16 2,13 1,85 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,58 3,58 3,58 3,58 3,30 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

4,23 4,21 4,21 4,24 4,24 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 19,84 19,84 19,84 20,11 20,11 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
Котельная №83, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №3 - ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде (с учетом ГВСср) 

5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

8 отопление 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение (среднечасовая) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

5,45 5,45 5,45 5,45 5,37 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

7,47 7,47 7,47 7,47 7,39 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Котельная №3, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №4 - ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

8 отопление 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

Котельные ООО «АйПиДжи Клима», эксплуатирующая организация - ООО «АйПиДжи Клима», ЕТО 
№5 - ООО «АйПиДжи Клима» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,00 0,00 0,00 17,15 17,15 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,00 0,00 0,00 17,15 17,15 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 11,40 11,40 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 9,12 10,26 

8 отопление 0,00 0,00 0,00 9,12 9,12 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 5,75 4,61 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 8,03 6,87 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 17,15 12,84 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 7,88 8,86 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,00 0,00 0,00 51,07 51,07 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,000 0,000 0,000 0,179 0,179 

ИТОГО по прочим ЕТО 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,0 12,0 12,0 29,2 29,2 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,0 12,0 12,0 29,2 29,2 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

6,3 6,3 6,3 17,7 17,7 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 
числе: 

5,7 5,7 5,7 14,8 15,9 

8 отопление 5,0 5,0 5,0 14,2 14,2 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 горячее водоснабжение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

5,1 5,1 5,1 10,8 9,7 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

6,3 6,3 6,3 14,3 13,1 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,9 8,9 8,9 26,1 21,7 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

4,9 4,9 4,9 12,8 13,8 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 30,0 30,0 30,0 81,0 81,0 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,168 0,168 0,168 0,175 0,175 

ИТОГО по всем существующим системам теплоснабжения 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 96,9 96,9 96,9 116,5 111,9 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 95,2 95,2 95,2 114,8 111,9 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в 
горячей воде 

0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 4,4 4,4 4,4 4,1 6,1 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде 

59,7 59,7 59,7 73,0 70,6 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 
горячей воде (на коллекторах станции), в том 

52,1 52,1 52,1 62,5 62,6 
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№ п/п Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
числе: 

8 отопление 46,4 46,4 46,4 56,9 55,0 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 горячее водоснабжение 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 

11 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
договорной нагрузке) 

31,1 31,1 31,1 37,7 35,2 

12 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной 
нагрузке) 

42,1 42,1 42,1 51,4 48,4 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

55,1 55,1 55,1 73,6 66,4 

14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах источника тепловой 
энергии при аварийном выводе самого мощного 
котла 

43,9 43,8 43,8 52,7 52,8 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 254,3 254,3 254,3 314,0 303,9 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,188 0,188 0,188 0,186 0,186 

 

1.6.3 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по 
каждому источнику тепловой энергии 

 
Величина резервов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой 

энергии представлена в таблице ниже. 
Дефицитыпо состоянию на базовый период, с учетом расчетной нагрузки, выявлены 

на следующих теплоисточниках: 
1) Котельная № 9, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (по договорной нагрузке); 
2) Котельная № 10, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
3) Котельная № 11, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
4) Котельная № 12Б, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
5) Котельная № 12В, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
6) Котельная № 14, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (по договорной нагрузке, а также при выводе наиболее мощного котла); 
7) Котельная № 15, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
8) Котельная № 18, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», 

ЕТО №1 (при выводе наиболее мощного котла); 
9) Котельная п. Першино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ 

«Першинское», ЕТО №2 (при выводе наиболее мощного котла); 
10) Котельная д. Дубки, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», 

ЕТО №2 (при выводе наиболее мощного котла); 
11) Котельная д. Кашино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ 

«Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ «Першинское»(при выводе наиболее мощного котла). 
Дефициты по договорной и расчетной тепловым нагрузкам за базовый период 

актуализации не выявлены. 
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Таблица 1.23 - Резервы/ дефициты тепловой мощности «нетто» котельныхв 
ретроспективном периоде 

Теплоисточник Направление анализа Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Котельная № 1, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 5,01 5,01 5,01 5,14 3,45 
% 40% 40% 40% 41% 34% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 6,26 6,26 6,26 6,41 4,48 
% 50% 50% 50% 51% 45% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 3,51 3,51 3,51 3,64 1,63 
% 39% 39% 39% 41% 25% 

2. Котельная № 2, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 15,70 15,70 15,70 15,83 15,82 
% 55% 55% 55% 56% 56% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 17,89 17,89 17,89 18,05 17,98 
% 63% 63% 63% 63% 63% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 3,33 3,33 3,33 3,47 3,41 
% 27% 27% 27% 28% 27% 

3. Котельная № 3, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
% 65% 65% 65% 65% 65% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
% 71% 71% 71% 71% 71% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
% 50% 50% 50% 50% 50% 

4. Котельная № 4, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,26 0,30 
% 4% 4% 4% 9% 11% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,74 0,77 
% 21% 21% 21% 26% 27% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,41 0,44 
% 13% 13% 13% 19% 20% 

5. Котельная № 5, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 
% 43% 43% 43% 42% 44% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,45 0,45 0,45 0,44 0,46 
% 52% 52% 52% 52% 53% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 
% 17% 17% 17% 16% 19% 

6. Котельная № 6, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 
% 33% 33% 33% 35% 36% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
% 46% 46% 46% 47% 47% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
% 6% 6% 6% 9% 9% 

7. Котельная № 7, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,29 0,33 
% 32% 32% 32% 34% 39% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,39 0,42 
% 44% 44% 44% 46% 49% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 
% 4% 4% 4% 7% 12% 

8. Котельная № 8, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,09 0,29 
% 4% 4% 4% 4% 13% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,48 0,48 0,48 0,49 0,65 
% 22% 22% 22% 23% 30% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,18 0,32 
% 10% 10% 10% 11% 20% 

9. Котельная № 9, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч -0,06 -0,06 -0,06 -0,17 -0,07 
% 0% 0% 0% -1% -1% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 2,26 2,26 2,26 2,15 2,19 
% 18% 18% 18% 17% 17% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,15 0,16 
% 3% 3% 3% 2% 2% 

10. Котельная № 10, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,24 0,27 
% 19% 19% 19% 18% 20% 

по расчетной нагрузке (с Гкал/ч 0,47 0,47 0,47 0,44 0,46 
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Теплоисточник Направление анализа Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 
учетом ГВСср) % 34% 34% 34% 32% 34% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,10 -0,10 -0,10 -0,12 -0,11 
% -15% -15% -15% -18% -16% 

11. Котельная № 11, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 
% 13% 13% 13% 14% 15% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,24 0,26 
% 27% 27% 27% 28% 29% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 
% -27% -27% -27% -26% -23% 

12. Котельная № 12Б, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
% 53% 53% 53% 53% 49% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 
% 56% 56% 56% 56% 59% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 

13. Котельная № 12В, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
% 54% 54% 54% 53% 49% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 
% 56% 56% 56% 56% 59% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 
-

100% 

14. Котельная № 13, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,87 0,87 0,87 0,94 1,02 
% 14% 14% 14% 15% 16% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 1,87 1,87 1,87 1,96 1,98 
% 29% 29% 29% 31% 31% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,41 0,43 
% 8% 8% 8% 10% 10% 

15. Котельная № 14, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 
% -15% -15% -15% -11% -21% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 
% 5% 5% 5% 9% 0% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 
% -64% -64% -64% -58% -74% 

16. Котельная № 15, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 
% 19% 19% 19% 19% 20% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 1,16 1,16 1,16 1,16 1,21 
% 34% 34% 34% 34% 35% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,26 -0,26 -0,26 -0,25 -0,21 
% -15% -15% -15% -15% -12% 

17. Котельная № 16, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,45 0,45 
%       35% 35% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,59 0,59 
%       45% 45% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч       0,03 0,03 
%       5% 5% 

18. Котельная № 17, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,03 0,09 
%       6% 17% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,13 0,17 
%       24% 34% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч       0,00 0,03 
%       -1% 11% 

19. Котельная № 18, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,00 0,02 
%       -1% 9% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,04 0,06 
%       17% 25% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч       -0,04 -0,02 
%       -32% -19% 
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Теплоисточник Направление анализа Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

20. Котельная № 19, 
эксплуатирующая организация 

- ООО «Владимиртеплогаз», 
ЕТО №1 - ООО 

«Владимиртеплогаз» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,01 0,05 
%       3% 14% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч       0,08 0,12 
%       22% 30% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч       0,00 0,02 
%       -1% 10% 

21. Котельная п. Першино, 
эксплуатирующая организация 
- МУП ЖКХ «Першинское», 

ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
% 11% 11% 11% 11% 11% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
% 26% 26% 26% 26% 26% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 
% -29% -29% -29% -29% -29% 

22. Котельная п. Горка, 
эксплуатирующая организация 
- МУП ЖКХ «Першинское», 

ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 31,40 31,42 31,42 37,95 35,56 
% 33% 33% 33% 33% 32% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 42,53 42,55 42,55 51,77 48,83 
% 45% 45% 45% 45% 44% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 11,41 11,42 11,42 20,99 13,72 
% 20% 20% 20% 28% 20% 

23. Котельная д. Дубки, 
эксплуатирующая организация 
- МУП ЖКХ «Першинское», 

ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
% 7% 7% 7% 7% 8% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
% 23% 23% 23% 23% 23% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 
% -35% -35% -35% -35% -35% 

24. Котельная д. Кашино, 
эксплуатирующая организация 
- МУП ЖКХ «Першинское», 

ЕТО №2 - МУП ЖКХ 
«Першинское» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,39 0,41 0,41 0,43 0,03 
% 32% 33% 33% 35% 4% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,48 0,50 0,50 0,52 0,14 
% 39% 41% 41% 42% 16% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч -0,07 -0,05 -0,05 -0,03 -0,41 

% -12% -9% -9% -6% 
-

207% 

25. Котельная №83, 
эксплуатирующая организация 
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России, ЕТО №3 - ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 
% 45% 45% 45% 45% 45% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 5,45 5,45 5,45 5,45 5,37 
% 55% 55% 55% 55% 54% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 3,56 3,56 3,56 3,56 3,48 
% 48% 48% 48% 48% 47% 

26. Котельная №3, 
эксплуатирующая организация 
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России, ЕТО №4 - ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
% 31% 31% 31% 31% 31% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
% 42% 42% 42% 42% 42% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 
% 33% 33% 33% 33% 33% 

27. Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима», эксплуатирующая 

организация - ООО «АйПиДжи 
Клима», ЕТО №5 - ООО 

«АйПиДжи Клима» 

по договорной нагрузке 
(с учетом ГВСср) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 5,75 4,61 
%       34% 27% 

по расчетной нагрузке (с 
учетом ГВСср) 

Гкал/ч       8,03 6,87 
%       47% 40% 

при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/ч       9,27 3,97 
%       54% 31% 
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1.6.4 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 
потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и 
дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 
источника тепловой энергии к потребителю 

Передача тепловой энергии потребителям от котельных осуществляется по тепловым 
сетям посредством сетевых насосов, установленных на источниках теплоснабжения. 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован 
программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 2021. 

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 
проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы 
теплоснабжения муниципального образования. 

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 2021 позволяет создать расчетную математическую 
модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 
информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 
теплогидравлические расчеты. 

Расчёты показали достаточность гидравлических и технических характеристик 
элементов централизованной системы теплоснабжения для обеспечения качественной услуги 
по теплоснабжению потребителей. 

 

1.6.5 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Наибольшее количество дефицитов выявлено с учетом моделирования отключения 
наибольшей единицы теплопроизводящего оборудования. 

В разделе выше приведен перечень систем теплоснабжения, для которых 
зафиксирован дефицит тепловой мощности при выводе наиболее мощного котла. Данные 
дефициты имеют теоретическую направленность, т.к. для возникновения реальных 
негативных последствий должны выполняться одновременно следующие условия: 

1)  Стояние расчетных температур наружного воздуха в течение нескольких суток 
(теплопотребление является динамической моделью, а не статической + здания имеют 
коэффициенты тепловой аккумуляции); 

2)  Отключение именно самого мощного котла и невозможность устранения дефекта 
в кратчайшие сроки; 

3) Изменение нагрузок в точности по регрессии, аналогичной примеру в 
Приложении 14 МУ (данный режим редко выдерживается в системах централизованного 
теплоснабжения, т.к. при наступлении температур наружного воздуха менее -15°C 
«форточное» регулирование теплопотребления прекращается). 

Поскольку число часов стояния расчетной температуры наружного воздуха за 
последние три года не превышало 24 часов, и отказов теплогерерирующего оборудования в 
такие периоды не зафиксировано, следует констатировать отсутствие негативных 
последствий на качество теплоснабжения потребителей. 
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1.6.6 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии и возможностей расширения технологических зон действия 
источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны 
действия с дефицитом тепловой мощности 

Резервы тепловой мощности обусловлены уменьшением теплопотребления. 
Возможность расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой 
мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нецелесообразна, ввиду 
отсутствия зон действия источников с дефицитом тепловой мощности. 

 

Часть 1.7 Балансы теплоносителя 

 

Часть 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

1.8.1 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой 
энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 
реализации планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

 
Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2021-2025 гг. 

связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период, 
прочими климатическими характеристиками. 

 

1.8.2 Описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии 

Основным видом топлива, используемым котельными, является природный газ. 
Виды основного, резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии 

по состоянию на начало 2025 г., представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 1.24 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой 
энергии 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Вид топлива 

основной резервный / аварийный 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 природный газ отсутствует 
2 Котельная № 2 природный газ отсутствует 
3 Котельная № 3 природный газ отсутствует 
4 Котельная № 4 природный газ отсутствует 
5 Котельная № 5 природный газ отсутствует 
6 Котельная № 6 природный газ отсутствует 
7 Котельная № 7 природный газ отсутствует 
8 Котельная № 8 природный газ отсутствует 
9 Котельная № 9 природный газ отсутствует 
10 Котельная № 10 природный газ отсутствует 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Вид топлива 

основной резервный / аварийный 
11 Котельная № 11 природный газ отсутствует 
12 Котельная № 12Б электроэнергия отсутствует 
13 Котельная № 12В электроэнергия отсутствует 
14 Котельная № 13 природный газ отсутствует 
15 Котельная № 14 природный газ отсутствует 
16 Котельная № 15 природный газ отсутствует 
17 Котельная № 16 электроэнергия отсутствует 
18 Котельная № 17 природный газ отсутствует 
19 Котельная № 18 природный газ отсутствует 
20 Котельная № 19 природный газ отсутствует 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино природный газ отсутствует 
22 Котельная п. Горка природный газ отсутствует 
23 Котельная д. Дубки природный газ отсутствует 
24 Котельная д. Кашино уголь дрова 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 природный газ отсутствует 
26 Котельная №3 уголь отсутствует 
27 Котельные ООО «АйПиДжи Клима» природный газ отсутствует 

 
В таблице представлены топливные балансы по источникам теплоснабжения 

муниципального образования. 
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Таблица 1.25 - Топливный баланс системы теплоснабжения за последние 3 года 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Расход натурального топлива Расход условного топлива Низшая теплота сгорания, ккал/ед. УРУТ на отпуск с коллекторов, кгу.т/Гкал УРУТ на выработку, кгу.т/Гкал 
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 2108 1987 1650 2272 2134 1825 7546 7517 7746 192,4 184,5 184,5 175,0 168,2 173,4 
2 Котельная № 2 3680 3746 3314 4023 4104 3685 7652 7668 7784 179,8 176,0 177,0 167,2 164,7 167,8 
3 Котельная № 3 198 212 169 249 260 218 8800 8580 9062 176,2 176,1 178,1 169,7 169,4 172,0 
4 Котельная № 4 558 656 582 931 736 769 11672 7851 9244 194,5 167,8 186,9 188,6 161,4 181,7 
5 Котельная № 5 161 160 133 186 185 153 8082 8064 8077 238,1 251,0 212,3 234,2 246,7 209,3 
6 Котельная № 6 99 97 84 114 112 97 8097 8078 8087 178,8 170,3 164,6 176,9 168,6 163,0 
7 Котельная № 7 188 182 163 217 210 188 8108 8086 8084 193,3 183,3 182,8 191,4 181,6 180,7 
8 Котельная № 8 492 486 444 568 653 512 8077 9399 8065 173,7 199,7 163,4 171,4 197,1 161,3 
9 Котельная № 9 5032 5178 4818 5784 5937 5598 8047 8027 8133 204,5 209,7 205,4 200,6 205,6 201,5 

10 Котельная № 10 322 324 299 371 373 341 8062 8042 7984 192,7 187,1 177,2 189,5 184,1 172,8 
11 Котельная № 11 238 242 220 273 276 252 8018 7997 8007 238,6 232,0 224,5 231,8 225,6 218,4 
12 Котельная № 12Б 212 165 108 26 20 13 861 861 861 163,1 165,2 177,9 163,1 165,2 177,9 
13 Котельная № 12В 204 157 95 25 19 12 861 861 861 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 
14 Котельная № 13 1608 1596 1401 1838 1819 1599 7999 7978 7990 180,9 174,6 166,0 176,4 170,5 162,2 
15 Котельная № 14 39 42 50 45 49 58 8074 8053 8058 251,6 209,7 180,1 246,8 206,3 177,4 
16 Котельная № 15 737 731 693 952 967 912 9044 9257 9216 175,7 173,8 173,7 171,8 170,0 171,7 
17 Котельная № 16 0 89 208 0 127 303   10058 10169   190,8 193,5   186,6 189,2 
18 Котельная № 17 0 45 117 0 51 135   8071 8106   194,3 233,3   192,7 231,0 
19 Котельная № 18 0 31 75 0 36 87   8070 8104   253,7 279,5   250,9 276,1 
20 Котельная № 19 0 40 106 0 46 123   8070 8104   190,9 255,5   189,3 252,6 

ИТОГО ЕТО №1 15876 16168 14728 17875 18114 16880 7881 7843 8023 190,9 189,0 187,3 182,8 181,3 181,4 
ЕТО №2 

21 Котельная п. Першино 1135 1135 1135 1322 1322 1322 8153 8153 8153 195,6 195,6 195,6 193,2 193,2 193,2 
22 Котельная п. Горка 195 195 195 227 227 227 8153 8153 8153 183,3 183,3 183,3 181,2 181,2 181,2 
23 Котельная д. Дубки 159 159 159 185 185 185 8155 8155 8155 171,9 171,9 171,9 170,1 170,1 170,1 
24 Котельная д. Кашино 408 408 408 320 320 320 5501 5501 5501 231,2 231,2 231,2 224,8 224,8 224,8 

ИТОГО по ЕТО №2 1896 1896 1896 2054 2054 2054 7583 7583 7583 196,4 196,4 196,4 196,4 196,4 196,4 
Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

25 Котельная №83 1519 1519 1519 1769 1769 1769 8150 8150 8150 176,1 176,1 176,1 166,6 166,6 166,6 
26 Котельная №3 733 733 733 576 576 576 5500 5500 5500 228,0 228,0 228,0 219,4 219,4 219,4 
27 Котельные ООО «АйПиДжи Клима»     3420     3980     8145     154,1     152,3 

ИТОГО по прочим ЕТО 2252 2252 5673 2345 2345 6325 7287 7287 7805 186,5 61,1 164,7 177,1 59,5 160,6 
ИТОГО по муниципальному округу 20025 20316 22296 22274 22513 25258 7786 7757 7930 190,9 155,6 181,8 183,4 150,4 176,8 
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1.8.3 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

 
На большинстве котельных отсутствует резервное топливо. Соответственно нормативы 

ННЗТ, НЗВТ, НЭЗТ и ОНЗТ не утверждались. 
 

1.8.4 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 
от мест поставки 

 
Природный газ подается в муниципальный округ по газопроводу-отводу от 

магистрального газопровода «Екатеринбург-Череповец» через газораспределительную станцию 
(ГРС), расположенную в северо-восточной части городского поселения.  

От ГРС и через головной (ГГРП), также расположенный в северо-восточной части 
города, природный газ по газопроводам высокого и среднего давления подается до 
газораспределительных пунктов (ГРП) и котельных. Схема газоснабжения в городе 
трехступенчатая – высокое, среднее и низкое давление. 

Прокладка трасс газопровода-отвода и газопроводов высокого давления – подземная. 
Потребителями природного газа являются: 
- промышленные и отопительные котельные; 
- жилищно-коммунальный сектор; 
- прочие потребители. 
Газопроводы находятся в хорошем состоянии, 95% газопроводов - полиэтиленовые, 

эксплуатируются примерно 15-20лет, в то время как срок их службы составляет 50 лет. 
Качественные характеристики и объемы используемого топлива приведены в таблице 

выше. 
 

1.8.5 Описание использования местных видов топлива 

Использование местных видов топлива в системе централизованного теплоснабжения на 
базе котельных не предусматривается. 

 

1.8.6 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты 
сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой 
системе теплоснабжения 

Основным топливом котельныхявляется природный газ, фактическая низшая теплота 
сгорания за последние 3 года приведена в таблице выше. 

 

1.8.7 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем муниципальном округе 

Основным топливом на котельных является природный газ с низшей теплотой сгорания в 
около 8000 ккал/м3. 

 

1.8.8 Описание приоритетного направления развития топливного баланса 
муниципального округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории 
муниципального округаявляется использование природного газа. Принципиального отличия от 
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общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения 
и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива. 
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Часть 1.9 Надежность теплоснабжения 
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Часть 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций 

1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых 
осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Сведения о фактических результатах хозяйственной деятельности за 2025 г. 
представлены ниже. За предшествующие годы информация приведена в официальных 
источниках информации: 

2024: 
http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&form=F_W_B_7;F_W_B_4_3_1_1;F_G_
B_4;F_G_B_1_4_1;F_V_B_4;F_V_B_3_5_1;F_H_B_4;F_H_B_2_7_1;F_T_B_5;F_T_B_5_4_1;&or
greg=false&razdel=null&sphere=WARM&year=2024000&period=null&mo=&mr=31871651,263251
36 

2023: 
http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&form=F_W_B_7;F_W_B_4_3_1_1;F_G_
B_4;F_G_B_1_4_1;F_V_B_4;F_V_B_3_5_1;F_H_B_4;F_H_B_2_7_1;F_T_B_5;F_T_B_5_4_1;&or
greg=false&razdel=null&sphere=WARM&year=2023000&period=null&mo=&mr=31871651,263251
36 

 
 

1.10.2 Описание показателей хозяйственной деятельности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования 

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов 
хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с 
требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. 
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Таблица 1.26 – Технико-экономические показатели ООО «Владимиртеплогаз»г. Киржач, за 2025 г. 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

г. Киржач (за исключением мкр. 
Красный Октябрь, ул. Свободы д. 2-б, 

ул. Мичурина, д. 33/2, ул. Десантников д. 
13/2) 

котельные мкр. 
Красный Октябрь г. 

Киржач 

г. Киржач ул. 
Свобода, д. 2-б 

(микрорайон КИЗ) 

г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, 
ул. Десантников д. 13/2, мкр. 

Красный Октябрь ул. Метленкова 
д. 2 

1 Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности тыс. руб. 179 471,95 95 842,08 10 213,49 2 727,81 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, 
включая: 

тыс. руб. 165 703,49 84 901,20 10 399,40 5 525,71 

2.1 Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и 
способа его приобретения, стоимости его доставки 

тыс. руб. 56 238,26 46 793,11 5 896,96 1 938,14 

2.2.1 газ природный по регулируемой цене х х х х х 
2.2.1.1 объём тыс м3 6 746,01 5 548,99 692,99 234,27 
2.2.1.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 8,34 8,43 8,51 8,27 
2.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 

    
2.2.1.4 способ приобретения х 

    
2.2.2 мазут х х х х х 

2.2.2.1 объём тонны 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 

    
2.2.2.4 способ приобретения х 

    
2.2.3 уголь каменный х х х х х 

2.2.3.1 объём тонны 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.3.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.3.3 стоимость доставки тыс. руб. 

    
2.2.3.4 способ приобретения х 

    
2.2.4 дизельное топливо х х х х х 

2.2.4.1 объём тонны 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.4.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.4.3 стоимость доставки тыс. руб. 

    
2.2.4.4 способ приобретения х 

    
2.2.5 печное топливо х х х х х 

2.2.5.1 объём тонны 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.5.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.5.3 стоимость доставки тыс. руб. 

    
2.2.5.4 способ приобретения х 

    
2.3 

Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 15 064,51 11 010,33 1 909,70 270,64 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 8,45 8,92 10,30 10,14 
2.3.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 783,47 1 234,87 185,35 26,68 
2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 691,79 719,97 61,77 0,00 
2.5 Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 446,3100 340,6700 38,8900 5,0800 

2.6 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: 

тыс. руб. 31 278,71 7 094,33 1 518,33 1 654,56 

2.6.1 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 23 970,54 5 475,29 1 163,54 1 269,34 

2.6.2 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 
основного производственного персонала 

тыс. руб. 7 308,17 1 619,04 354,78 385,23 

2.7 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: 

тыс. руб. 28 466,33 4 946,96 471,58 190,51 

2.7.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 21 833,80 3 815,24 362,49 146,30 

2.7.2 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала 

тыс. руб. 6 632,53 1 131,72 109,10 44,21 

2.8 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 19 806,67 10 407,06 41,75 87,37 
2.8.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 19 806,67 10 407,06 41,75 87,37 
2.8.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности тыс. руб. 358,21 1,21 122,66 61,36 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 700,76 585,88 26,33 35,77 
2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 7 771,91 700,20 198,35 172,41 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,92 0,49 0,05 0,01 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств тыс. руб. 3 198,20 1 738,39 89,07 1 108,91 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

г. Киржач (за исключением мкр. 
Красный Октябрь, ул. Свободы д. 2-б, 

ул. Мичурина, д. 33/2, ул. Десантников д. 
13/2) 

котельные мкр. 
Красный Октябрь г. 

Киржач 

г. Киржач ул. 
Свобода, д. 2-б 

(микрорайон КИЗ) 

г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, 
ул. Десантников д. 13/2, мкр. 

Красный Октябрь ул. Метленкова 
д. 2 

2.12.1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

2.13 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

тыс. руб. 1 681,82 563,08 24,00 0,96 

2.13.0     
    

2.13.1 Услуги регулируемых организаций тыс. руб. 220,84 37,53 21,41 0,00 
2.13.2 Налоги и прочие обязательные платежи тыс. руб. 1 460,99 525,56 2,59 0,96 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс. руб. 13 768,46 10 940,88 -185,91 -2 797,89 

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. 7 571,26 8 668,61 -218,85 -2 257,05 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. -15 063,19 -1 338,18 0,00 -80,53 
5.1 Изменение стоимости основных фондов за счет: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1 Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 3 660,44 11 277,70 0,00 0,00 
5.1.2 Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=54d0727d-6f59-4733-aedb-22c166f005ab 

7 
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в 
том числе по каждому источнику тепловой энергии 

Гкал/ч 46,41 21,92 3,44 1,14 

7.0     
    

7.188 Котельная №1 (г. Киржач, ул. Советская, д. 51) Гкал/ч 7,22 
   

7.189 Котельная №2 (г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3) Гкал/ч 28,80 
   

7.190 Котельная №3 (г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20, стр. 3) Гкал/ч 1,90 
   

7.191 Котельная №4 (г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а, стр. 13) Гкал/ч 2,86 
   

7.192 Котельная №5 (г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 14б) Гкал/ч 0,86 
   

7.193 Котельная №6 (г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11а) Гкал/ч 0,43 
   

7.194 Котельная №7 (г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4б) Гкал/ч 0,86 
   

7.195 Котельная №8 (г. Киржач, ул. Заводская, д. 6а) Гкал/ч 2,17 
   

7.196 БМК ул. Томаровича (г. Киржач, ул. Томаровича, д. 5а) Гкал/ч 1,31 
   

7.197 Квартальная котельная №9, ул. Первый проезд, д. 7 Гкал/ч 
 

12,88 
  

7.198 Котельная, ул. Метленкова, д. 16 Гкал/ч 
 

0,88 
  

7.199 Котельная, ул. Кирова, д. 1б Гкал/ч 
 

0,17 
  

7.200 Котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 Гкал/ч 
 

1,38 
  

7.201 Котельная №13, ул. Калинина, д. 61 Гкал/ч 
 

6,45 
  

7.202 Котельная, ул. Северная, д. 5 Гкал/ч 
 

0,17 
  

7.203 Котельная ул. Свободы (г. Киржач, ул. Свободы, д. 2б) Гкал/ч 
  

3,44 
 

7.204 Котельная ул. Мичурина (г. Киржач, ул. Мичурина, д. 33/2) Гкал/ч 
   

0,52 
7.205 Котельная ул. Десантников (г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/2) Гкал/ч 

   
0,24 

7.206 Котельная ул. Метленкова, д. 2 (г. Киржач, ул. Метленкова, д. 2) Гкал/ч 
   

0,38 

8 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

Гкал/ч 26,24 36,29 2,67 2,12 

9 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

тыс. Гкал 49,6561 50,3276 5,2048 2,1872 

9.1 
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе 

тыс. Гкал 42,8674 40,3998 5,4782 1,3702 

10.1 По приборам учёта  тыс. Гкал 31,5938 22,6263 3,8102 0,4537 

10.1.1 
Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, 
максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 13,0430 4,2014 0,5373 0,2193 

10.2 Расчётным путём тыс. Гкал 1,7270 0,8414 0,0035 0,0000 
10.3 По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов тыс. Гкал 9,5466 16,9322 1,6645 0,9165 

11 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным органом 

тыс. 
Гкал/год 

9,08 13,31 0,64 0,03 

12 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии 
тыс. 

Гкал/год 
4,53 9,50 0,00 0,80 

13 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 65,8900 13,3700 0,0000 0,0000 
14 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 68,1700 15,1900 0,1700 0,0600 
15 Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками кг у. т./Гкал 158,4300 157,7400 155,2800 158,7000 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

г. Киржач (за исключением мкр. 
Красный Октябрь, ул. Свободы д. 2-б, 

ул. Мичурина, д. 33/2, ул. Десантников д. 
13/2) 

котельные мкр. 
Красный Октябрь г. 

Киржач 

г. Киржач ул. 
Свобода, д. 2-б 

(микрорайон КИЗ) 

г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, 
ул. Десантников д. 13/2, мкр. 

Красный Октябрь ул. Метленкова 
д. 2 

тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по 
регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от 
показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

15.0     
    

15.188 Котельная №1 (г. Киржач, ул. Советская, д. 51) кг у. т./Гкал 152,8000 
   

15.189 Котельная №2 (г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3) кг у. т./Гкал 161,7000 
   

15.190 Котельная №3 (г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20, стр. 3) кг у. т./Гкал 161,0000 
   

15.191 Котельная №4 (г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а, стр. 13) кг у. т./Гкал 160,2000 
   

15.192 Котельная №5 (г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 14б) кг у. т./Гкал 158,8000 
   

15.193 Котельная №6 (г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11а) кг у. т./Гкал 158,7000 
   

15.194 Котельная №7 (г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4б) кг у. т./Гкал 158,6000 
   

15.195 Котельная №8 (г. Киржач, ул. Заводская, д. 6а) кг у. т./Гкал 159,1000 
   

15.196 БМК ул. Томаровича (г. Киржач, ул. Томаровича, д. 5а) кг у. т./Гкал 152,2000 
   

15.197 Квартальная котельная №9, ул. Первый проезд, д. 7 кг у. т./Гкал 
 

157,9500 
  

15.198 Котельная, ул. Метленкова, д. 16 кг у. т./Гкал 
 

157,0000 
  

15.199 Котельная, ул. Кирова, д. 1б кг у. т./Гкал 
 

157,1400 
  

15.200 Котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 кг у. т./Гкал 
 

158,7000 
  

15.201 Котельная №13, ул. Калинина, д. 61 кг у. т./Гкал 
 

157,0000 
  

15.202 Котельная, ул. Северная, д. 5 кг у. т./Гкал 
 

157,2000 
  

15.203 Котельная ул. Свободы (г. Киржач, ул. Свободы, д. 2б) кг у. т./Гкал 
  

155,2800 
 

15.204 Котельная ул. Мичурина (г. Киржач, ул. Мичурина, д. 33/2) кг у. т./Гкал 
   

158,7000 
15.205 Котельная ул. Десантников (г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/2) кг у. т./Гкал 

   
158,7000 

15.206 Котельная ул. Метленкова, д. 2 (г. Киржач, ул. Метленкова, д. 2) кг у. т./Гкал 
   

158,7000 

16 

Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по 
регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от 
показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

кг усл. 
топл./Гкал 

158,4700 157,7800 155,3000 158,7000 

16.0     
    

16.188 Котельная №1 (г. Киржач, ул. Советская, д. 51) 
кг усл. 

топл./Гкал 
156,2000 

   

16.189 Котельная №2 (г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3) 
кг усл. 

топл./Гкал 
159,5000 

   

16.190 Котельная №3 (г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20, стр. 3) 
кг усл. 

топл./Гкал 
161,0000 

   

16.191 Котельная №4 (г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а, стр. 13) 
кг усл. 

топл./Гкал 
160,2000 

   

16.192 Котельная №5 (г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 14б) 
кг усл. 

топл./Гкал 
158,8000 

   

16.193 Котельная №6 (г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11а) 
кг усл. 

топл./Гкал 
158,7000 

   

16.194 Котельная №7 (г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4б) 
кг усл. 

топл./Гкал 
158,6000 

   

16.195 Котельная №8 (г. Киржач, ул. Заводская, д. 6а) 
кг усл. 

топл./Гкал 
159,1000 

   

16.196 БМК ул. Томаровича (г. Киржач, ул. Томаровича, д. 5а) 
кг усл. 

топл./Гкал 
152,2000 

   

16.197 Квартальная котельная №9, ул. Первый проезд, д. 7 
кг усл. 

топл./Гкал  
157,9900 

  

16.198 Котельная, ул. Метленкова, д. 16 
кг усл. 

топл./Гкал  
157,0000 

  

16.199 Котельная, ул. Кирова, д. 1б 
кг усл. 

топл./Гкал  
157,1400 

  

16.200 Котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 
кг усл. 

топл./Гкал  
158,7000 

  

16.201 Котельная №13, ул. Калинина, д. 61 
кг усл. 

топл./Гкал  
157,0000 

  

16.202 Котельная, ул. Северная, д. 5 
кг усл. 

топл./Гкал  
157,2000 

  

16.203 Котельная ул. Свободы (г. Киржач, ул. Свободы, д. 2б) 
кг усл. 

топл./Гкал   
155,3000 

 
16.204 Котельная ул. Мичурина (г. Киржач, ул. Мичурина, д. 33/2) кг усл. 

   
158,7000 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

г. Киржач (за исключением мкр. 
Красный Октябрь, ул. Свободы д. 2-б, 

ул. Мичурина, д. 33/2, ул. Десантников д. 
13/2) 

котельные мкр. 
Красный Октябрь г. 

Киржач 

г. Киржач ул. 
Свобода, д. 2-б 

(микрорайон КИЗ) 

г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, 
ул. Десантников д. 13/2, мкр. 

Красный Октябрь ул. Метленкова 
д. 2 

топл./Гкал 

16.205 Котельная ул. Десантников (г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/2) 
кг усл. 

топл./Гкал    
158,7000 

16.206 Котельная ул. Метленкова, д. 2 (г. Киржач, ул. Метленкова, д. 2) 
кг усл. 

топл./Гкал    
158,7000 

17 
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

0,04 0,03 0,04 0,02 

18 
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

куб.м/Гкал 0,12 0,12 0,11 0,01 

19 

Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за 
исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в т.ч.: 

x 
    

19.1 Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения x 
    

19.2 Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения x 
    

 

Таблица 1.27 – Технико-экономические показатели МУП ЖКХ «Першинское», за 2025 г. 
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. п. Першино п. Горка д. Дубки д. Дубки 

1 Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности тыс. руб. 13 609,99 754,54 2 244,52 1 655,15 
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс. руб. 18 054,53 2 054,74 3 738,01 3 434,94 

2.1 Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки тыс. руб. 9 974,82 900,02 515,40 1 749,45 

2.2.1 газ природный по нерегулируемой цене х х х х х 
2.2.1.1 объём тыс м3 971,27 78,98 

 
169,82 

2.2.1.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 10,27 11,40 
 

10,30 
2.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 0,00 0,00 

 
0,00 

2.2.1.4 способ приобретения х 
Прямые договора 

без торгов 
Прямые договора 

без торгов   
2.2.2 уголь бурый х х х х х 

2.2.2.1 объём тонны 
  

60,00 
 

2.2.2.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 
  

8,59 
 

2.2.2.3 стоимость доставки тыс. руб. 
  

0,00 
 

2.2.2.4 способ приобретения х 
  

Прямые договора 
без торгов  

2.3 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе тыс. руб. 2 160,65 316,00 433,12 322,04 
2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 9,80 12,48 13,20 9,91 
2.3.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 220,44 25,32 32,80 32,50 
2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 60,48 0,00 0,00 13,75 
2.5 Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 16,6650 6,3800 0,0000 4,6050 

2.6 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного 

персонала, в том числе: 
тыс. руб. 775,56 0,00 1 194,72 0,00 

2.6.1 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 595,67 0,00 906,05 0,00 
2.6.2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала тыс. руб. 179,89 0,00 288,67 0,00 

2.7 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала, в том числе: 
тыс. руб. 290,02 0,00 205,07 193,35 

2.7.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 222,75 0,00 157,50 148,50 
2.7.2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 67,27 0,00 47,57 44,85 
2.8 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 2 031,29 455,68 0,00 711,80 

2.8.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 2 031,29 455,68 0,00 711,80 
2.8.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 417,01 0,00 180,24 166,40 
2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 628,88 0,00 638,29 0,00 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. п. Першино п. Горка д. Дубки д. Дубки 
2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12.1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов 
x отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

2.13 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации тыс. руб. 1 699,14 376,66 571,18 273,56 
2.13.1 материалы тыс. руб. 74,81 29,79 51,04 0,86 
2.13.2 услуги Т2 Мобайл тыс. руб. 2,24 

  
2,24 

2.13.3 агентское вознаграждение тыс. руб. 251,37 1,06 31,98 42,72 
2.13.4 оплата услуг сторонних организаций тыс. руб. 450,64 156,90 153,50 85,15 
2.13.5 прочие тыс. руб. 121,59 90,00 3,14 8,04 
2.13.6 ГСМ тыс. руб. 0,41 

   
2.13.7 расходы по АДС тыс. руб. 798,08 98,91 331,53 134,54 

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -4 444,54 -1 300,20 -1 493,49 -1 779,79 
4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00 36 165,18 0,00 0,00 

5.1 Изменение стоимости основных фондов за счет: тыс. руб. 0,00 36 165,18 0,00 0,00 
5.1.1 Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 36 165,18 0,00 0,00 
5.1.2 Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему x 

    
7 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии Гкал/ч 4,30 0,88 2,75 0,62 

7.0   
     

8 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 1,60 0,40 0,26 0,18 
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности тыс. Гкал 7,3173 0,5165 1,1435 1,2793 

9.1 Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в 
том числе 

тыс. Гкал 5,8049 0,5165 0,8836 1,1568 

10.1 По приборам учёта  тыс. Гкал 3,7732 0,0000 0,0000 0,0000 

10.1.1 
Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии 

объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал 
тыс. Гкал 3,7732 0,0000 0,0000 0,0000 

10.2 Расчётным путём тыс. Гкал 2,0317 0,5165 0,8836 1,1568 
10.3 По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов тыс. Гкал 2,0317 0,5165 0,8836 1,1568 
11 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом тыс. Гкал/год 1,66 0,22 0,37 0,10 
12 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал/год 1,44 0,07 0,24 0,11 
13 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 2,0000 0,0000 8,0000 0,0000 
14 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 0,6000 0,0000 1,0000 0,4000 

15 
Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя 
(показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

кг у. т./Гкал 155,3000 155,3000 178,6000 155,3000 

16 
Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя 
(показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

кг усл. 
топл./Гкал 

155,3000 155,3000 178,6000 155,3000 

17 
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

30,13 42,59 28,69 25,41 

18 
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

куб.м/Гкал 0,28 0,00 0,00 0,36 

 

Таблица 1.28 – Технико-экономические показатели ООО «АйПиДжи Клима», за 2025 г. 
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 2025 

1 Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности тыс. руб. 35 778,61 
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс. руб. 53 817,44 

2.1 Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00 
2.2 Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки тыс. руб. 26 537,70 

2.2.1 газ природный по нерегулируемой цене х х 
2.2.1.1 объём тыс м3 2 962,29 
2.2.1.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 8,96 
2.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 0,00 
2.2.1.4 способ приобретения х Прямые договора без торгов 

2.3 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе тыс. руб. 4 577,62 
2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 5,69 
2.3.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 804,86 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 2025 
2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 0,00 
2.5 Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,0219 

2.6 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного 

производственного персонала, в том числе: 
тыс. руб. 4 854,19 

2.6.1 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 3 728,26 
2.6.2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 125,93 

2.7 
Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала, в том числе: 
тыс. руб. 4 243,45 

2.7.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 3 259,18 
2.7.2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 984,27 
2.8 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 7 335,34 

2.8.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 7 335,34 
2.8.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 
2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0,00 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 5 546,18 
2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 3 681,40 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств тыс. руб. 0,00 

2.12.1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 

процентов суммы расходов по указанной статье расходов 
x отсутствует 

2.13 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации тыс. руб. 722,93 
2.13.0     

 
2.13.1 налог на имущество тыс. руб. 714,72 
2.13.2 земельный налог тыс. руб. 6,60 
2.13.3 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду тыс. руб. 1,61 

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -18 035,90 
4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -18 035,90 

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс. руб. 0,00 
5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 16 678,10 

5.1 Изменение стоимости основных фондов за счет: тыс. руб. 0,00 
5.1.1 Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 
5.1.2 Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 
5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 

6 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему x 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dc84bcb4-cdec-4899-

b96e-1ca2d253149c 

7 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии Гкал/ч 19,02 
7.0     

 
8 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 4,81 
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности тыс. Гкал 21,0130 

9.1 Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности тыс. Гкал 21,01 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, 
определенном в том числе 

тыс. Гкал 21,0130 

10.1 По приборам учёта  тыс. Гкал 21,0060 

10.1.1 
Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой 

энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал 
тыс. Гкал 0,0000 

10.2 Расчётным путём тыс. Гкал 0,0000 
10.3 По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов тыс. Гкал 0,0070 
11 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом тыс. Гкал/год 0,00 
12 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал/год 0,00 
13 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 4,0000 
14 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 1,0000 

15 
Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от 
показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

кг у. т./Гкал 152,2900 

16 
Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от 
показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) 

кг усл. 
топл./Гкал 

164,3900 

17 
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

38,31 

18 Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, куб.м/Гкал 0,00 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 2025 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

19 
Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в т.ч.: 

x 
 

19.1 Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения x 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9c09e9b0-fb94-4e35-

9726-1678718ed903 

19.2 Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения x 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ed190109-69e8-46cd-

b97b-099af22b9d8f 
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Часть 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять 
государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на 
территории Владимирской области, является Министерство государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области. 

1.11.1 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), 
устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской 
Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведены в п. 1.11.2. 

 

1.11.2 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых 
исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 
с учетом последних 3 лет 

Динамика утвержденных тарифов представлена в таблицах ниже. 
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Таблица 1.29 - Динамика утвержденных цен (тарифов) на тепловую энергию с учетом последних 3 лет 

Наименование предприятия 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.12.2022 по 

31.12.2023 руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.01.2024 по 

30.06.2024 руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.07.2024 по 

31.12.2024 руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.01.2025 по 

30.06.2025 руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.07.2025 по 

31.12.2025 руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.01.2026 по 

30.09.2026, руб./Гкал 

Тариф на тепловую 
энергию с 01.10.2026 по 

31.12.2026, руб./Гкал 
без 

НДС 
для населения 

с НДС 
без 

НДС 
для населения 

с НДС 
без 

НДС 
для населения 

с НДС 
без НДС 

для населения 
с НДС 

без НДС 
для населения 

с НДС 
без 

НДС 
для населения 

с НДС 
без НДС 

для населения 
с НДС 

МУП ЖКХ "Першинское" 

- по СЦТ п. Першино 
1 980,01 1 980,01 1 980,01 1 980,01 2 113,84 2 113,84 2 113,84 2 113,84 

2 453,27 2 453,27 
2 453,27 2 453,27 3 342,58 3 342,58 

                2 376,16 2 494,97 3 342,58 3 509,71 

- по СЦТ п. Дубки 
1 708,12 1 708,12 1 708,12 1 708,12 1 861,11 1 861,11 1 861,11 1 861,11 

2 156,97 2 156,97 
2 156,97 2 156,97 2 462,87 2 462,87 

                2 089,17 2 193,63 2 462,87 2 586,01 
- по СЦТ п. Кашино (тариф впервые 
установлен с 05.12.2025) 

                
4 284,53 4 284,53 

4 284,53 4 284,53 4 512,20 4 512,20 
                4 149,87 4 357,36 4 512,20 4 737,81 

- по СЦТ п. Горка (тариф впервые установлен 
с 05.12.2025) 

                
3 692,17 3 692,17 

3 692,17 3 692,17 3 342,58 3 342,58 
                3 576,12 3 754,93 3 342,58 3 509,71 

ООО "Импульс", п. Горка* (деятельность 
прекращена) 

3 364,83 3 364,83 3 153,43 3 153,43 3 237,04 3 237,04                 

МП "Полигон" (деятельность прекращена) 4 098,34 4 098,34 3 977,61 3 977,61 4 024,17 4 024,17 3 832,54 4 024,17 4 190,19 4 399,70         
ООО "Владимиртеплогаз", г. Киржач (за 
исключением мкр. Красный Октябрь, ул. 
Мичурина д.33/2, ул. Десантников д.13/2, ул. 
Метленкова д.2, от БМК ул. Свобода д. 2-б) 

3 664,38 4 397,26 3 664,38 4 397,26 4 018,15 4 821,78 4 018,15 4 821,78 4 423,56 5 308,27 4 423,56 5 396,74 3 711,11 4 527,55 

ООО "Владимиртеплогаз", г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь 

2 387,82 2 865,38 2 387,82 2 865,38 2 720,79 3 264,95 2 720,79 3 264,95 3 169,18 3 803,02 3 169,18 3 866,40 3 711,11 4 527,55 

ООО "Владимиртеплогаз", г. Киржач (по СЦТ от 
БМК ул. Свобода, д. 2-б) 

1 640,43 1 968,52 1 640,43 1 968,52 1 821,70 2 186,04 1 821,70 2 186,04 2 144,91 2 573,89 2 144,91 2 616,79 3 711,11 4 527,55 

ООО "Владимиртеплогаз" по СЦТ от модульных 
котельных г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, ул. 
Десантников д. 13/2, мкр. Красный Октябрь ул. 
Метленкова д. 2 (тариф установлен с 
01.10.2024) 

        2 363,74 2 836,49 2 363,74 2 836,49 2 787,39 3 344,87 2 787,39 3 400,62 3 711,11 4 527,55 

ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России 
по СЦТ от котельной инв. № 3, г. Киржач 3 755,86 4 507,03 3 755,86 4 507,03 4 015,01 4 818,01 4 015,01 4 818,01 4 459,10 5 350,92 4 459,10 5 440,10 5 014,17 6 117,29 
по СЦТ от котельной инв. № 83, Киржачский 
район, п/о Барсово 

3 044,47 3 653,37 3 044,47 3 653,37 3 365,66 4 038,79 3 365,66 4 038,79 3 924,36 4 709,23 3 149,97 3 842,96 3 149,97 3 842,96 

ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» 
(ООО «АйПиДжи Клима») 

            1 719,14 - 1 865,40 - 1 865,40 - 2 114,69 - 

 

Таблица 1.30 - Динамика утвержденных цен (тарифов) на горячую воду с учетом последних 3 лет (руб./куб.м) 

Наименование предприятия 

Тариф на горячую воду с 
01.12.2022 по 31.12.2023 

Тариф на горячую воду с 
01.01.2024 по 30.06.2024 

Тариф на горячую воду с 
01.07.2024 по 31.12.2024 

Тариф на горячую воду с 
01.01.2025 по 30.06.2025 

Тариф на горячую воду с 
01.07.2025 по 31.12.2025 

Тариф на горячую воду с 
01.01.2026 по 30.09.2026 

Тариф на горячую воду с 
01.10.2026 по 31.12.2026 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

без 
НДС 

для населения 
с НДС 

ООО "Ресурс сервис"* (тариф отменен с 01.10.2024) 146,55 146,55 146,55 146,55 163,59 163,59                 
ООО "Владимиртеплогаз" 

- по системе горячего водоснабжения мкр. Красный 
Октябрь 

193,87 232,64 193,87 232,64 220,58 264,70 220,58 264,70 253,50 304,20 252,25 307,75 294,68 359,51 
181,93 218,32 181,93 218,32 206,98 248,38 206,98 248,38 237,65 285,18 236,40 288,41 276,12 336,87 
169,99 203,99 169,99 203,99 193,38 232,06 193,38 232,05 221,81 266,17 220,56 269,08 257,57 314,24 

ФГБУ "Центральное ЖКУ" Минобороны России                     

- от котельной инв. № 63, Киржачский р-н, п/о Барсово 
212,71 255,25 212,71 255,25 235,34 282,41 235,34 282,41 271,68 326,02 225,22 274,77 230,27 280,93 
197,49 236,99 197,49 236,99 218,51 262,21 218,51 262,21 252,06 302,47 209,47 255,55 214,52 261,71 

ООО "Владимиртеплогаз" по СЦТ от модульных 
котельных г. Киржач ул. Мичурина д. 33/2, ул. 
Десантников д. 13/2, мкр. Красный Октябрь ул. 
Метленкова д. 2 (установлен с 01.10.2024) 

        200,88 241,06 200,88 241,06 231,02 277,22 231,02 281,84 300,62 366,76 

        189,06 226,88 187,09 224,51 217,08 260,50 217,08 264,84 282,06 344,11 

ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»                 159,41 - 159,41   177,01   
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1.11.3 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения 

Структура тарифа на тепловую энергию подробно представлена в Приложении 1 Главы 
14. 

1.11.4 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, 
осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе 
теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, 
строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение 
тепловой нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической 
возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается 
распоряжением Региональной энергетической комиссии в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения 
не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие 
подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе 
теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения. 

Плата за подключение дифференцируется в соответствии с Методическими указаниями, 
в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и 
бесканальная) и надземная (наземная)). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата 
за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. В размер платы за подключение, 
устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации 
регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 
строительства потребителя, в том числе – застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 
строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания 
(реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для 
создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной 
стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и 
источников тепловой энергии; 

г) налогов на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 
На момент актуализации Схемы теплоснабжения, тариф (плата) за подключение к 

системам теплоснабжения на территории муниципального округане установлена, поступления 
денежных средств от осуществления указанной деятельности у организации отсутствуют. 

1.11.5 Описание платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий 
потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в 
случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение 
принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 
возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой 
необходимости. 
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Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит 
регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых 
определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за 
поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность 
тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки 
потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 

Договора на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности с 
потребителями, подключенными, к централизованной системе теплоснабжения не заключались. 

1.11.6 Описание динамики предельных уровней цен 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых 
в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

Муниципальный округ не является ценовой зоной теплоснабжения. 
 

1.11.7 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года 
цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Муниципальный округ не является ценовой зоной теплоснабжения. 
 

Часть 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения муниципального округа 

1.12.1 Описание изменений технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения муниципального округа, произошедших в период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, 
произошедшие в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, 
отсутствуют. 

1.12.2 Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) 

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на 
территории муниципального округа, можно выделить следующие составляющие: 

- износ сетей; 
- отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных и у части потребителей; 
- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного 

применения антикоррозионной защиты. 
Существующие проблемы в системе теплоснабжения способствуют росту себестоимости 

тепловой энергии. Среди других проблем следует выделить: 
- проблемы организации качественного теплоснабжения. Системы теплоснабжения 

проектировались как система с центральным качественным регулированием отпуска тепловой 
энергии потребителям в горячей воде. В периоды максимальных нагрузок, подача требуемого 
количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции 
теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных 
приборов у потребителей. Поэтому может происходить перегрев или недогрев части 



89 

потребителей, сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей возникают 
вследствие большой протяженности тепловых сетей до отдельных зон системы 
теплоснабжения, а также разбалансировкой системы теплоснабжения; 

- средневзвешенный срок службы большинства тепловых сетей и котельных составляет 
более 10 лет; 

- избыточные теплопотери в тепловых сетях; 
- прочие проблемы. 
Для сохранения централизованного теплоснабжения необходимо осуществлять 

мероприятия по реконструкции и модернизации котельных и своевременно перекладывать 
отработавшие свой нормативный ресурс трубопроводы тепловой сети. 

Ключевой проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения 
является высокий уровень износа тепловых сетей и источников. Средневзвешенный срок 
службы большинства тепловых сетей и котельных, в основном, существенно превышает 10 лет. 

 

1.12.3 Описание существующих проблем организации надежного 
теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к 
снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей) 

Существующие проблемы в организации надежного теплоснабжения тесно перекликаются с 
проблемами в организации качественного теплоснабжения. 

 
Основные проблемы теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических 

причин, приводящих к снижению качества и теплоснабжения. Организация надежного и 
безопасного теплоснабжения муниципального округа - комплекс организационно-технических 
мероприятий, основные из которых: 

 оценка остаточного ресурса тепловых сетей; 
 план перекладки тепловых сетей на территории муниципального округа. 
Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень 

готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода. 
Определение остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - 

это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. 
Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются 
в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен 
базироваться на статистических данных об авариях, осмотрах и технической диагностики на 
данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет. 

В числе основных проблем организации надежного теплоснабжения города можно выделить 
следующие: 

 малонадежное состояние муниципальных тепловых сетей; 
 зависимые схемы подключения потребителей; 
 централизованное теплоснабжение потребителей частного сектора. 
 

1.12.4 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Одной из главных причин низкого развития систем теплоснабжения города является низкий 
уровень финансирования, как со стороны теплоснабжающих организаций, так и со стороны 
бюджета муниципального округа. 

 

1.12.5 Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 
теплоснабжения отсутствуют. 
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1.12.6 Анализ предписаний надзорных органов об устранениинарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения 

Часть 2.1 Описание изменений показателей существующего и перспективного 
потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1.1 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно 
указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной 
застройки 

При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с 
утвержденной Схемой теплоснабжения произошли следующие изменения: 

1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии 
скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период 
актуализации (2025 г.). Сформирован реестр перспективных потребителей в соответствии с 
таблицей П33.2 МУ. При последующих актуализациях Схемы теплоснабжения необходимо 
исключать из реестра перспективных потребителей фактически введенные объекты и 
производить корректировку таблиц с прогнозами площадей, нагрузок и теплопотребления. 

2. В Схему теплоснабжения добавлены: 
 выданные за 2025 год технические условия; 
 новые заявки на технологическое присоединение к тепловым сетям 

теплоснабжающих организаций на ближайшую перспективу. 
3. Ввиду пересмотрен прогноз ввода застройки: 
 уточнен прогноз численности населения, на основе фактических сведений за 

последние 10 лет (см. введение); 
 сформирован прогнозный ввод жилищного фонда на основе достижения целевой 

обеспеченности населения жилищными площадями (в соответствии с Генеральным планом). 
4. При определении полезного отпуска на нужды ГВС введен поправочный 

коэффициент, учитывающий степень заселенности дома. Значения приняты: 
 для 1-го года эксплуатации здания – 20%; 
 для 2-го года эксплуатации здания – 60%; 
 для 3-го года эксплуатации здания – 100%. 
 
В таблице и на рисунках ниже представлено сравнение ключевых показателей 

утвержденной и актуализированной Схемы теплоснабжения на 2027 год. 
 
 
 



На рисунке ниже представлено сравнение 
Схемы теплоснабжения по показателю изменения численности населения.

 

Рисунок 2.1 - Ретроспективные и прогнозируемые 

В утвержденной схеме предусматривалось 
текущем уровне. 

В нынешних реалиях такой сценарий 
теплоснабжения предусматривается:

- снижение показателя в ближайшие годы;
- постоянство значений на перспективу до 203
 

  

На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и 
Схемы теплоснабжения по показателю изменения численности населения.

Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения численности 
населения 

В утвержденной схеме предусматривалось сохранение численности населения на 

В нынешних реалиях такой сценарий маловероятен. Актуализированной Схемой 
сматривается: 

снижение показателя в ближайшие годы; 
постоянство значений на перспективу до 2037 г. 
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схемы и актуализированной 
Схемы теплоснабжения по показателю изменения численности населения. 

 

изменения численности 

сохранение численности населения на 

. Актуализированной Схемой 



На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
Схемы теплоснабжения по показателю обеспеченности населения жилищным фондом.

 

Рисунок 2.2 - Ретроспективная и прогнозируемая обеспеченность населения жилищным 

 
На расчетный период предусматривается 

связи с продолжающимся вводом индивидуального малоэтажного жилищного фонда.
 

  

На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю обеспеченности населения жилищным фондом.

Ретроспективная и прогнозируемая обеспеченность населения жилищным 
фондом 

На расчетный период предусматривается увеличение показателя, 
связи с продолжающимся вводом индивидуального малоэтажного жилищного фонда.
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На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю обеспеченности населения жилищным фондом. 

 
Ретроспективная и прогнозируемая обеспеченность населения жилищным 

показателя, преимущественно в 
связи с продолжающимся вводом индивидуального малоэтажного жилищного фонда. 



На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
Схемы теплоснабжения по показателю ввода жилых площадей многоквартир
фонда. 

Рисунок 2.3 – Ретроспективный и прогнозируемый ввод жилых площадей 

Прогноз ввода жилых площадей актуализирован
технических условий на подключение.

 
  

На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю ввода жилых площадей многоквартир

Ретроспективный и прогнозируемый ввод жилых площадей 
многоквартирного жилищного фонда 

Прогноз ввода жилых площадей актуализирован, исходя из выданных в настоящее время 
технических условий на подключение. 
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На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю ввода жилых площадей многоквартирного жилищного 

 

Ретроспективный и прогнозируемый ввод жилых площадей 
 

, исходя из выданных в настоящее время 



На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
Схемы теплоснабжения по показателю изменения 
договорной тепловой нагрузки
 

Рисунок 2.4 –Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

В актуализированной Схеме теплоснабжения уточнено значение договорной нагрузки и 
включены в расчеты выданные ООО «Владимиртеплогаз» технические условия н
подключение потребителей.

 
 

На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю изменения спроса на тепловую мощность (с учетом 

договорной тепловой нагрузки). 

Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

В актуализированной Схеме теплоснабжения уточнено значение договорной нагрузки и 
включены в расчеты выданные ООО «Владимиртеплогаз» технические условия н
подключение потребителей. 
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На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
спроса на тепловую мощность (с учетом 

 
Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки 

В актуализированной Схеме теплоснабжения уточнено значение договорной нагрузки и 
включены в расчеты выданные ООО «Владимиртеплогаз» технические условия на 



На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
Схемы теплоснабжения по показателю прироста тепловой нагрузки.
 

Рисунок 2.5 -Ретроспективные и прогнозируемые темпы прироста тепловой нагрузки

 
 

 

На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 
по показателю прироста тепловой нагрузки. 

Ретроспективные и прогнозируемые темпы прироста тепловой нагрузки
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На рисунке ниже представлено сравнение утвержденной схемы и актуализированной 

 
Ретроспективные и прогнозируемые темпы прироста тепловой нагрузки 
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Таблица 2.1 - Сравнение утвержденной и актуализированной Схемы теплоснабжения 
Вариант Схемы теплоснабжения 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 

1. Численность населения, чел. 
АСТ на 2026 год 38475 38495 38223 37950 37873 37873 37873 37873 37873 37873 37873 37873 37873 37873 
АСТ на 2027 год 38475 38495 38223 37950 37873 37795 37601 37406 37212 37212 37212 37212 37212 37212 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -0,7% -1,2% -1,7% -1,7% -1,7% -1,7% -1,7% -1,7% 

1-1. Обеспеченность населения жилищными площадями, кв. м/чел. 
АСТ на 2026 год 35,3 40,5 42,8 45,4 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 
АСТ на 2027 год 35,3 40,5 42,8 45,4 47,9 50,7 53,2 55,5 57,8 59,5 60,9 62,3 65,5 67,9 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 11,0% 15,8% 20,7% 24,1% 27,2% 30,0% 36,8% 41,7% 

2. Отапливаемые площади жилищного фонда, тыс. кв. м 
АСТ на 2026 год 1701 1917 1991 2080 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 
АСТ на 2027 год 1701 1917 1991 2080 2172 2269 2352 2427 2508 2569 2623 2673 2794 2882 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 8,3% 11,7% 15,4% 18,3% 20,7% 23,0% 28,6% 32,7% 

2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м 
АСТ на 2026 год 641 624 615 603 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 
АСТ на 2027 год 641 624 615 603 587 575 596 604 619 626 631 637 650 660 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% 1,5% 2,9% 5,6% 6,7% 7,6% 8,5% 10,8% 12,5% 

2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м 
АСТ на 2026 год 984 980 972 961 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 
АСТ на 2027 год 984 980 972 961 944 927 947 955 974 981 986 991 1005 1015 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,8% 0,3% 1,2% 3,3% 4,0% 4,5% 5,1% 6,5% 7,5% 

2-3. Индивидуальный жилищный фонд, тыс. кв. м 
АСТ на 2026 год 716 937 1019 1119 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 
АСТ на 2027 год 716 937 1019 1119 1229 1342 1405 1472 1533 1588 1637 1681 1789 1868 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 14,4% 19,8% 24,8% 29,2% 33,2% 36,8% 45,6% 52,0% 

3. Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м 
АСТ на 2026 год 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 
АСТ на 2027 год 998 998 998 998 998 998 1002 1007 1014 1014 1014 1014 1014 1014 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

4. Величина тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) 
АСТ на 2026 год   59,7 59,7 59,7 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 
АСТ на 2027 год   59,7 59,7 59,7 73,0 70,6 70,7 71,0 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,3% -3,1% -2,7% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% 
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Вариант Схемы теплоснабжения 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
5. Абсолютный прирост тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) 

АСТ на 2026 год           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
АСТ на 2027 год           0,00 0,15 0,43 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
Разница между АСТ на 2027 год и АСТ на 2026 год, 
% 

          100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.1.2 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым 
сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, подключение 
объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения не 
производилось. 

 

Часть 2.2 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

2.2.1 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой 
энергии 

В таблице ниже представлена расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника 
тепловой энергии. Детализированное описание расчетных нагрузок представлено в разделах 
5.3 и 6 Главы 1. 

Таблица 2.2 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой 
энергии 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 
ЕТО №1 

1 Котельная № 1 6,32 6,32 6,32 6,19 5,54 
2 Котельная № 2 10,59 10,59 10,59 10,46 10,51 
3 Котельная № 3 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
4 Котельная № 4 2,24 2,24 2,24 2,09 2,06 
5 Котельная № 5 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 
6 Котельная № 6 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
7 Котельная № 7 0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 
8 Котельная № 8 1,68 1,68 1,68 1,67 1,51 
9 Котельная № 9 10,55 10,55 10,55 10,66 10,62 

10 Котельная № 10 0,91 0,91 0,91 0,93 0,91 
11 Котельная № 11 0,64 0,64 0,64 0,63 0,62 
12 Котельная № 12Б 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
13 Котельная № 12В 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
14 Котельная № 13 4,53 4,53 4,53 4,45 4,42 
15 Котельная № 14 0,16 0,16 0,16 0,15 0,17 
16 Котельная № 15 2,26 2,26 2,26 2,26 2,22 
17 Котельная № 16       0,71 0,71 
18 Котельная № 17       0,39 0,34 
19 Котельная № 18       0,20 0,18 
20 Котельная № 19       0,30 0,27 

ИТОГО ЕТО №1 41,6 41,6 41,6 42,8 41,7 
ЕТО №2 

21 Котельная п. Першино 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 
22 Котельная п. Горка 0,52 0,52 0,52 0,58 0,58 
23 Котельная д. Дубки 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
24 Котельная д. Кашино 0,75 0,73 0,73 0,71 0,71 

ИТОГО по ЕТО №2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

25 Котельная №83 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 
26 Котельная №3 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
27 Котельные ООО «АйПиДжи Клима»       9,12 10,26 

ИТОГО по прочим ЕТО 5,7 5,7 5,7 14,8 15,9 
ИТОГО по муниципальному округу 52,1 52,1 52,1 62,5 62,6 
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2.2.2 Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей 

В таблицах ниже указаны данные базового уровня (тепловая нагрузка и потребление 
тепловой энергии в ретроспективном периоде) с разделением по зонам теплоснабжения и 
ЕТО в соответствии с приложением № 23 МУ: 

 тепловая нагрузка в муниципальном округе за базовый год актуализации схемы 
теплоснабжения (в соответствии с формой таблицы П23.1 МУ) - основа для формирования 
таблицы детализирована в разделе 5.3Главы 1; 

 потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в 
муниципальном округе за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (в соответствии 
с формой таблицы П23.2 МУ) - основа для формирования таблицы детализирована в разделе 
5.5 Главы 1. 
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Таблица 2.3 - Тепловая нагрузка в муниципальном округе (таблица П23.1 МУ) 

№ 
зоны 

Наименование ЕТО 

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч 
Всего суммарная 

нагрузка 
население прочие 

отопление и 
вентиляция 

горячее 
водоснабжение 

суммарная 
нагрузка 

отопление и 
вентиляция 

горячее 
водоснабжение 

суммарная 
нагрузка 

1 ООО «Владимиртеплогаз» 29,3 1,3 30,6 7,4 0,1 7,5 38,1 
2 МУП ЖКХ «Першинское» 2,93 0,00 2,93 1,26 0,00 1,26 4,18 

3 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

2,81 0,00 2,81 1,21 0,00 1,21 4,02 

4 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

0,71 0,00 0,71 0,30 0,00 0,30 1,01 

5 ООО «АйПиДжи Клима» 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 9,12 9,12 
ИТОГО 35,8 1,3 37,1 19,3 0,1 19,4 56,5 

Таблица 2.4 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном округе (таблица П23.2 МУ) 

№ 
зоны 

Наименование ЕТО 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 
Всего 
сумм. 
потр. 

население прочие 
отопление и 
вентиляция 

горячее 
водоснабжение 

суммарное 
потребление 

отопление и 
вентиляция 

горячее 
водоснабжение 

суммарное 
потребление 

1 ООО «Владимиртеплогаз» 68,2 5,1 73,3 16,4 0,4 16,8 90,1 
2 МУП ЖКХ «Першинское» 7,3 0,0 7,3 3,1 0,0 3,1 10,5 

3 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

7,0 0,0 7,0 3,0 0,0 3,0 10,0 

4 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

1,8 0,0 1,8 0,8 0,0 0,8 2,5 

5 ООО «АйПиДжи Клима» 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 25,8 25,8 
ИТОГО 84 5 89 49 0 50 139 
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2.2.3 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний 
периоды 

Сведения о фактических расходах теплоносителя представлены в разделе 7 Главы 1. 
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ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального 
округа 

Часть 3.1 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, 
установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с 
учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой 
сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 

Изменения гидравлических режимов за базовый период актуализации не зафиксированы. 
 

Часть 3.2 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 
привязкой к топографической основе муниципального округа и с полным 
топологическим описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного 
пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы 
теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным 
топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы 
теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, 
ИТП).  

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы 
данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего 
состояния системы теплоснабжения муниципального образования.  

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения 
отдельными слоями представлены:  

• топоснова населенного пункта;  
• адресный план населенного пункта;  
• слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;  
• отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения 

населенного пункта;  
• объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям 

муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических 
запросов по системе в рамках принятой при актуализации схемы теплоснабжения сетки 
расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных 
разрезах в целях решения аналитических задач. 

Часть 3.3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие 
элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой 
сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из 
описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения 
гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто 
справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных 
характеристик узлов и участков тепловой сети. 
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Часть 3.4 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального 
деления, включая административное 

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным 
районам муниципального округа, что позволяет получать справочную информацию по объектам 
базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц. 

Часть 3.5 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 
закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе 
нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo включает в себя полный набор 
функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, 
необходимых для гидравлического расчета. 

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также 
количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического 
представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы 
теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников 
тепловой энергии. 

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального 
образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде 
пьезометрических графиков. 

Часть 3.6 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в 
тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 
тепловой энергии 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое 
переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение 
гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот 
гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности 
запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

Часть 3.7 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и 
по территориальному признаку 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей 
муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к 
своему расчетному элементу территориального деления. В результате получается расчет 
балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. 

Часть 3.8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 
теплоносителя 

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu 
Thermo на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325. Целью данного расчета является 
определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери 
определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно 
как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой 
энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам 
(балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на 
нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft 
Excel. 
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Часть 3.9 Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с 
«Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем 
теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз». 

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем 
централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению 
требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет: 

• Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному 
сезону. 

• Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы 
теплоснабжения. 

Часть 3.10 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 
перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач 
гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной 
гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют 
физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени 
изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной 
шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти 
изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах 
сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического 
расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в 
эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения 
шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не 
представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, 
что вряд ли реализуемо. 

Часть 3.11 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 
сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений 
тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей 
существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный 
гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и 
является удобным средством анализа. 
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ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Часть 4.1 Описание изменений существующих и перспективных балансов 
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 

Перспективные балансы тепловой мощности приведены в соответствие Приложениям 15 
и 34 МУ. 

Часть 4.2 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 
расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы 
существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и 
перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами 
концессионных соглашений или договоров аренды 

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 
22.02.2012 г. № 154 Глава 4 содержит: 

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 
схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из 
зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 
существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, 
устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки; 

после чего делаются: 
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей». 
Что дублируется п. 97 МУ: 
«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности 
и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в 
ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности 
источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не 
обеспеченной источниками тепловой энергии». 

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом 
развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых 
сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
составлены в следующем порядке: 

1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой 
энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, 
указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2); 
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2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой 
мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия 
источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в 
соответствии с приложением №15 к МУ; 

3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на 
конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения №34 
МУ; 

4) установлены зоны развития территории муниципального округа с перспективной 
тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии; 

5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и 
существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование 
присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в 
соответствии с приложением № 34 МУ; 

6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем 
смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем 
потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у 
потребителей в соответствии с приложением № 34 МУ. 

Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ 
определен с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и 
приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов, и 
представлен в таблице ниже. Баланс представлен без учета проведения мероприятий по 
реконструкции оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 
22.02.2012 г. № 154, баланс тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлен в Главе 7. 
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Таблица 4.1 - Баланс тепловой мощности котельных, без мероприятий по развитию систем теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ) 
№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 

ЕТО №1 
Котельная № 1, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,57 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 6,21 6,36 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 5,54 5,55 5,56 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 
8 отопление 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 3,45 3,28 3,16 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,48 4,47 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,79 4,80 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

Котельная № 2, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 12,35 12,35 12,35 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
8 отопление 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 15,82 15,82 15,82 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

Котельная № 3, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
8 отопление 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Котельная № 4, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 2,06 2,06 2,06 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 
8 отопление 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Котельная № 5, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
8 отопление 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 

Котельная № 6, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
8 отопление 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

Котельная № 7, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
8 отопление 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Котельная № 8, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
8 отопление 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

Котельная № 9, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,29 1,29 1,29 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 11,67 11,67 11,67 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 10,62 10,62 10,62 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 
8 отопление 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,07 -0,07 -0,07 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 2,19 2,19 2,19 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
аварийном выводе самого мощного котла 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,09 8,09 8,09 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

Котельная № 10, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
8 отопление 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

Котельная № 11, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
8 отопление 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Котельная № 12Б, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
8 отопление 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Котельная № 12В, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
8 отопление 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

Котельная № 13, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 
8 отопление 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

Котельная № 14, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
8 отопление 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Котельная № 15, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 
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7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 
8 отопление 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Котельная № 16, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,73 0,73 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,71 0,71 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
8 отопление 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,45 0,45 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,59 0,59 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Котельная № 17, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
8 отопление 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

Котельная № 18, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
8 отопление 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Котельная № 19, эксплуатирующая организация - ООО «Владимиртеплогаз», ЕТО №1 - ООО «Владимиртеплогаз» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
8 отопление 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

ИТОГО ЕТО №1 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 47,6 47,8 48,1 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 41,7 41,8 41,8 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 
8 отопление 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 горячее водоснабжение 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 24,6 24,5 24,2 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 33,5 33,4 33,4 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

34,8 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 179 179 179 179 179 179 179 179 179 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

ЕТО №2 
Котельная п. Першино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ «Першинское» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 
8 отопление 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 
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16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

Котельная п. Горка, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ «Першинское» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
8 отопление 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Котельная д. Дубки, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ «Першинское» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
8 отопление 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Котельная д. Кашино, эксплуатирующая организация - МУП ЖКХ «Першинское», ЕТО №2 - МУП ЖКХ «Першинское» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
8 отопление 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

ИТОГО по ЕТО №2 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 
8 отопление 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
Котельная №83, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №3 - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом ГВСср) 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 
8 отопление 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение (среднечасовая) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 20,29 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

Котельная №3, эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ЕТО №4 - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
8 отопление 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

Котельные ООО «АйПиДжи Клима», эксплуатирующая организация - ООО «АйПиДжи Клима», ЕТО №5 - ООО «АйПиДжи Клима» 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 
8 отопление 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 
9 вентиляция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
10 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

ИТОГО по прочим ЕТО 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 
8 отопление 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 горячее водоснабжение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

13 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

ИТОГО по всем существующим системам теплоснабжения 
1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 
2 Располагаемая тепловая мощность станции 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 
3 Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 70,6 70,7 71,0 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 
7 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: 62,6 62,6 62,6 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 
8 отопление 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
9 вентиляция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 горячее водоснабжение 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
11 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 35,2 35,1 34,7 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 
12 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 48,4 48,4 48,3 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 
13 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 
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№ п/п Наименование показателя 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2037 
аварийном выводе самого мощного котла 

14 
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при 
аварийном выводе самого мощного котла 

52,8 52,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

15 Зона действия источника тепловой мощности, га 274,9 274,9 274,9 274,9 274,9 274,9 274,9 274,9 274,9 
16 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205 
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Часть 4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 
присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный 
расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 2021. 

Расчёты показали достаточность гидравлических и технических характеристик элементов 
централизованной системы теплоснабжения для обеспечения качественной услуги по 
теплоснабжению потребителей. 

Часть 4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

1. Новые источники. По результатам актуализации спроса на тепловую мощность 
выявлено отсутствие необходимости строительства новых источников для покрытия 
перспективной тепловой нагрузки. 

2. Существующие источники. Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется 
осуществлять от действующих котельных. Информация о резервах (дефицитах) тепловой 
мощности на котельных при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
представлена в таблице выше. 

Появление дефицитов тепловой мощности, в связи с подключением перспективной 
тепловой нагрузки не ожидается. Ряд котельных будет иметь дефициты тепловой мощности в 
аварийном режиме (при выводе наиболее мощной единицы генерирующего оборудования). 
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ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального 
округа 

 
  



125 

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 
в аварийных режимах 
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ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
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ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей 
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ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 
системы горячего водоснабжения 

На территории Киржачского муниципального округа отсутствуют потребители, ГВС 
которых осуществляется по открытой схеме. 
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ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы 
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ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения 
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ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 
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ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа 
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ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия 

 
 



ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Часть 15.1 Описание изменений в 
организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и 
реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимос
описанием оснований для внесения изменений

За 2025-2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 
теплоснабжения: 

1) Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен по формам Приложения 49 
Методических указаний по разработке 
Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту 

2) Произведено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 
объединением Схем теплоснабжения всех поселений в одну единую

3) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 
документу; 

4) Котельная №12, в составе ЕТО №1,
блок работает для покрытия тепловой нагрузки здания по ул. 
Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 
технологической связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 
решение о разделении систем теплоснабжения.

Рисунок 

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих 
организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и 
реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимос
описанием оснований для внесения изменений 

2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 

1) Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен по формам Приложения 49 
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту –

2) Произведено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 
объединением Схем теплоснабжения всех поселений в одну единую Схему теплоснабжения;

3) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 

, в составе ЕТО №1, состоит из 2 частей (см. рисунок ниже). Первый 
блок работает для покрытия тепловой нагрузки здания по ул. Кирова, 1Б через тепловую сеть. 
Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 
технологической связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 
решение о разделении систем теплоснабжения. 

Рисунок 15.1 –Расположение блоков котельной №12
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Реестр единых теплоснабжающих организаций 

зонах деятельности единых теплоснабжающих 
организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и 
реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с 

2026 гг. произошли следующие изменения в функциональной структуре 

1) Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен по формам Приложения 49 
схем теплоснабжения, утвержденных Приказом 

– МУ); 
2) Произведено упорядочивание нумерации систем теплоснабжения и ЕТО, в связи с 

Схему теплоснабжения; 
3) Упрощены наименования источников теплоснабжения, которые отражаются по всему 

состоит из 2 частей (см. рисунок ниже). Первый 
Кирова, 1Б через тепловую сеть. 

Второй блок находится в здании потребителя по ул. Кирова, 1В. Учитывая отсутствие 
технологической связи между источниками и единства теплопроизводящего контура, принято 

 
Расположение блоков котельной №12 



135 

5) Образованы следующие системы теплоснабжения: 
- СТ №26 на базе котельной инв. №3 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, данная 

система теплоснабжения включена во вновь образованную ЕТО №4. 
- СТ №27 на базе котельных ООО «АйПиДжи Клима», данная система теплоснабжения 

включена во вновь образованную ЕТО №5. 
Обе указанные котельные функционировали ранее, однако не были своевременно 

включены в базовую и предшествующие версии Схем теплоснабжения. 
6) ООО ИЦ «Теплосфера» (в зоне действия 3 котельных) в зоне действия 3 котельных 

прекратило регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, по основаниям, изложенным 
ниже. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075: 

«5.1. Соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на 
соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в 
соответствии с настоящим документом и Правилами регулирования цен (тарифов), 
определяются следующие виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за исключением 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей:… 

…в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые 
теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном 
основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки 
которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно 
или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном 
основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие 
теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического 
соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не 
присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей. 

5.2. С 1 января 2018 г. цены, указанные в пункте 5.1 настоящего документа, не 
подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и 
(или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, за исключением 
следующих случаев: 

а) реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей; 

б) производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с использованием 
источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, 
и (или) осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой 
энергии в объеме менее 50000 Гкал за 2017 год. 

5.5. С 1 января 2019 г. в случае, указанном в подпункте "б" пункта 5.2 настоящего 
документа, цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя». 

В соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, 

приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления». 

С учетом попадания следующих теплоисточников: 
- Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь, Киржачское ГП, ул. 

Лесная д. 47; 
- БМК д. Аленино, Филипповское СП; 
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- БМК с. Филипповское, Филлиповское СП; 
в параметры, отраженные в пп. «б» п. 5.2, системы теплоснабжения от данных 

источников не рассматриваются в полном объеме, в актуализированной Схеме 
теплоснабжения на 2027 г. (системы перенесены в категорию зон действия источников 
тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО, см. раздел 1.1.4 Главы 1). 

7) БМК 0,3 МВт по ул. Школьная, 6а д. Новоселово (Кипревское СП) передана из 
эксплуатационной ответственности ООО «Импульс», эксплуатировавшей ранее источник 
теплоснабжения по договору аренды, в эксплуатацию собственником оборудования - МКОУ 
«Новосёловская Средняя Школа». Таким образом, 

- регулируемая деятельность ООО «Импульс» прекращена; 
- источник работает исключительно для покрытия собственных нужд собственника 

оборудования. 
Следовательно, система теплоснабжения приводится в Схеме теплоснабжения справочно 

(см. раздел 1.1.4 Главы 1). 
В таблице ниже представлен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и 

утвержденных зон деятельности ЕТО (сравнение таблиц 15.3 и 15.4). 
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Таблица 15.1 - Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе (таблица П49.2 МУ) 

№ системы 
теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Наименования 
источников тепловой 

энергии в системе 
теплоснабжения (АСТ-

2026) 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации в границах 
системы теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
организации (АСТ-2026) 

№ зоны 
деятельности 

(АСТ-2026) 

Утвержденная ЕТО 
(АСТ-2026) 

Изменения в границах системы 
теплоснабжения 

Необходимая корректировка в рамках 
актуализации схемы теплоснабжения 

ЕТО №1 

8 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 1 ул. Советская, д. 
51 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 8 на 1; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51» 
на «Котельная № 1» 

9 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 2 ул. 
Дзержинского, д. 4/3 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 9 на 2; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 
4/3» на «Котельная № 2» 

10 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 
20 стр. 3 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 10 на 3; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 
стр. 3» на «Котельная № 3» 

11 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 4 ул. Больничный 
проезд, д. 11а стр.13 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 11 на 4; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный 
проезд, д. 11а стр.13» на «Котельная № 4» 

12 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 5 ул. М.Расковой, 
д. 14б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 12 на 5; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 
14б» на «Котельная № 5» 

13 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 6 ул. Шелковиков, 
д. 11а 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 13 на 6; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 
11а» на «Котельная № 6» 

14 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 7 ул. 
Привокзальная, д. 4б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 14 на 7; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, 
д. 4б» на «Котельная № 7» 

15 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот.  № 8 ул. Заводская, д. 
6а 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 15 на 8; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а» 
на «Котельная № 8» 

6 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Квартальная котельная № 
9, 1-й проезд, д.7 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 6 на 9; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-
й проезд, д.7» на «Котельная № 9» 

1 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Модульная котельная № 10 
ул. Магистральная д. 13/1 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 1 на 10; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» Модульная котельная № 10 
ул. Магистральная д. 13/1» на «Котельная № 10» 

7 
ООО «Владимиртеплогаз» 
БМК № 11 ул. Метленкова, 
д. 16  

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 7 на 11; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» БМК № 11 ул. Метленкова, д. 
16 » на «Котельная № 11» 

16 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Электрокотельная  №12  
ул. Кирова, д.1б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 16 на 12; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» Электрокотельная  №12  ул. 
Кирова, д.1б» на «Котельная № 12» 

- - - - 

В Схеме теплоснабжения отсутствовала система 
теплоснабжения на базе источника: Котельная № 
12В, эксплуатирующегося ООО 
«Владимиртеплогаз», несмотря на осуществление 
регулируемой деятельности в данной системе 
теплоснабжения 

Вновь образованную систему теплоснабжения №13 
включить в состав ЕТО №1 

17 
ООО «Владимиртеплогаз» 
БМК №13, ул.Калинина, д. 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 17 на 13; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
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№ системы 
теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Наименования 
источников тепловой 

энергии в системе 
теплоснабжения (АСТ-

2026) 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации в границах 
системы теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
организации (АСТ-2026) 

№ зоны 
деятельности 

(АСТ-2026) 

Утвержденная ЕТО 
(АСТ-2026) 

Изменения в границах системы 
теплоснабжения 

Необходимая корректировка в рамках 
актуализации схемы теплоснабжения 

61 2) Упрощение наименования источника «Владимиртеплогаз» БМК №13, ул.Калинина, д. 
61» на «Котельная № 13» 

18 
ООО «Владимиртеплогаз» 
кот. №14, ул.Северная, д. 5 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 18 на 14; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» кот. №14, ул.Северная, д. 5» 
на «Котельная № 14» 

19 
ООО «Владимиртеплогаз» 
БМК  № 15 ул. Свобода,  д. 
2Б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 19 на 15; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» БМК  № 15 ул. Свобода,  д. 
2Б» на «Котельная № 15» 

2 
ООО «Владимиртеплогаз» 
БМК № 16  ул. 
Томаровича, д.5А 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 2 на 16; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» БМК № 16  ул. Томаровича, 
д.5А» на «Котельная № 16» 

3 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 17 
ул.Мичурина, д. 33/2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 3 на 17; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» котельная № 17 ул.Мичурина, 
д. 33/2» на «Котельная № 17» 

4 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 18 ул. 
Десантников, д. 13/2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 4 на 18; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» котельная № 18 ул. 
Десантников, д. 13/2» на «Котельная № 18» 

5 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 19 ул. 
Метленкова, д. 2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения с привязкой к номеру котельной; 
2) Упрощение наименования источника 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 5 на 19; 
2) Заменить наименование источника с «ООО 
«Владимиртеплогаз» котельная № 19 ул. 
Метленкова, д. 2» на «Котельная № 19» 

ЕТО №2 

1 
Котельная п. Першино 
«БМК 5,0» 

МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения, в связи с объединением 5 
отдельных Схем теплоснабжения; 
2) Формирование единства наименований 
источников; 
3) Уточнение нумерации ЕТО, в составе общей 
Схемы теплоснабжения муниципального округа 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 1 на 20; 
2) Заменить наименование источника с «Котельная 
п. Першино «БМК 5,0»» на «Котельная п. 
Першино»; 
3) Заменить № зоны деятельности ЕТО с 1 на 2 

1 БМК 1,218 МВт МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения, в связи с объединением 5 
отдельных Схем теплоснабжения; 
2) Формирование единства наименований 
источников; 
3) Уточнение нумерации ЕТО, в составе общей 
Схемы теплоснабжения муниципального округа 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 1 на 21; 
2) Заменить наименование источника с «БМК 1,218 
МВт» на «Котельная п. Горка»; 
3) Заменить № зоны деятельности ЕТО с 1 на 2 

2 
Котельная п/о Дубки «БМК 
0,72» 

МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения, в связи с объединением 5 
отдельных Схем теплоснабжения; 
2) Формирование единства наименований 
источников; 
3) Уточнение нумерации ЕТО, в составе общей 
Схемы теплоснабжения муниципального округа 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 2 на 22; 
2) Заменить наименование источника с «Котельная 
п/о Дубки «БМК 0,72»» на «Котельная д. Дубки»; 
3) Заменить № зоны деятельности ЕТО с 1 на 2 

1 Котельная п. Кашино МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения, в связи с объединением 5 
отдельных Схем теплоснабжения; 
2) Формирование единства наименований 
источников; 
3) Уточнение нумерации ЕТО, в составе общей 
Схемы теплоснабжения муниципального округа 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 1 на 23; 
2) Заменить наименование источника с «Котельная 
п. Кашино» на «Котельная д. Кашино»; 
3) Заменить № зоны деятельности ЕТО с 1 на 2 

ЕТО №2 

20 
Блочно-модульная 
котельная ул. Лесная м-н 
Красный Октябрь, 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 
ООО ИЦ 

«Теплосфера» 

ООО ИЦ «Теплосфера» прекратило осуществление 
регулируемой деятельности в зоне действия 
теплоисточника: Блочно-модульная котельная ул. 

Не включать систему теплоснабжения на базе 
теплоисточника Блочно-модульная котельная ул. 
Лесная м-н Красный Октябрь, Киржачское ГП, ул. 



139 

№ системы 
теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Наименования 
источников тепловой 

энергии в системе 
теплоснабжения (АСТ-

2026) 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 

организации в границах 
системы теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
организации (АСТ-2026) 

№ зоны 
деятельности 

(АСТ-2026) 

Утвержденная ЕТО 
(АСТ-2026) 

Изменения в границах системы 
теплоснабжения 

Необходимая корректировка в рамках 
актуализации схемы теплоснабжения 

Киржачское ГП, ул. Лесная 
д. 47 

Лесная м-н Красный Октябрь, Киржачское ГП, ул. 
Лесная д. 47 на основе п. 5.2 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 г. №1075 

Лесная д. 47 в состав объединенной Схемы 
теплоснабжения муниципального округа (а - 
потребители категории население отсутствуют, б - 
установленная мощность котельной менее 10 Гкал/ч 
и поставка тепла не превышает 50000 Гкал) 

2 
БМК д. Аленино, 
Филипповское СП 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 

ООО ИЦ «Теплосфера» прекратило осуществление 
регулируемой деятельности в зоне действия 
теплоисточника: БМК д. Аленино, Филипповское 
СП на основе п. 5.2 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
г. №1075 

Не включать систему теплоснабжения на базе 
теплоисточника БМК д. Аленино, Филипповское 
СП в состав объединенной Схемы теплоснабжения 
муниципального округа (а - потребители категории 
население отсутствуют, б - установленная 
мощность котельной менее 10 Гкал/ч и поставка 
тепла не превышает 50000 Гкал) 

3 
БМК с. Филипповское, 
Филлиповское СП 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 

ООО ИЦ «Теплосфера» прекратило осуществление 
регулируемой деятельности в зоне действия 
теплоисточника: БМК с. Филипповское, 
Филлиповское СП на основе п. 5.2 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 г. №1075 

Не включать систему теплоснабжения на базе 
теплоисточника БМК с. Филипповское, 
Филлиповское СП в состав объединенной Схемы 
теплоснабжения муниципального округа (а - 
потребители категории население отсутствуют, б - 
установленная мощность котельной менее 10 Гкал/ч 
и поставка тепла не превышает 50000 Гкал) 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

1 

БМК 0,3 МВт по ул. 
Школьная, 6а д. 
Новоселово (Кипревское 
СП) 

ООО «Импульс» источник, сети 1 ООО «Импульс» 

ООО «Импульс» прекратило осуществление 
регулируемой деятельности в зоне действия 
теплоисточника: БМК 0,3 МВт по ул. Школьная, 
6а д. Новоселово (Кипревское СП), в связи с 
возвратом оборудования в эксплуатационную 
ответственность собственника - МКОУ 
Новоселовская СОШ 

Перенести источник теплоснабжения в состав 
котельных, работающих исключительно на 
покрытие собственных нужд собственника 
оборудования 

3 
Котельная инв. №83 п/о 
Барсово 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

источник, сети 2 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 

1) Упорядочивание номера системы 
теплоснабжения, в связи с объединением 5 
отдельных Схем теплоснабжения; 
2) Формирование единства наименований 
источников; 
3) Уточнение нумерации ЕТО, в составе общей 
Схемы теплоснабжения муниципального округа 

1) Заменить № системы теплоснабжения с 3 на 25; 
2) Заменить наименование источника с «Котельная 
инв. №83 п/о Барсово» на «Котельная №83»; 
3) Заменить № зоны деятельности ЕТО с 2 на 3 

- - - - - - 

В Схеме теплоснабжения отсутствовала система 
теплоснабжения на базе источника: Котельная №3, 
эксплуатирующегося ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, несмотря на осуществление 
регулируемой деятельности в данной системе 
теплоснабжения 

Образовать новую ЕТО №4, на базе включенной в 
Схему теплоснабжения системы теплоснабжения 
№26 

- - - - - - 

В Схеме теплоснабжения отсутствовала система 
теплоснабжения на базе источников: Котельные 
ООО «АйПиДжи Клима», эксплуатирующихся 
ООО «АйПиДжи Клима», несмотря на 
осуществление регулируемой деятельности в 
данной системе теплоснабжения 

Образовать новую ЕТО №5, на базе включенной в 
Схему теплоснабжения системы теплоснабжения 
№27 

 
 
 
 



Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, р

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

Технологические связи имеются между источниками теплоснабжения отсутствуют. 

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждо

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 
Источник тепловой энергии 

собственник 
техническое 

обслуживание 

ЕТО №1 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Советская, д. 51 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Дзержинского, д. 
4/3 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Юбилейная, д. 20 
стр. 3 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Больничный 
проезд, д. 11а стр. 13 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. М.Расковой, д. 14б 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Шелковиков, д. 11а 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Привокзальная, д. 
4б 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Заводская, д. 6а 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, 1-й проезд, д.7 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Магистральная д. 
13/1 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 16 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Кирова, д. 1б 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Кирова, д. 1в 

ООО «Владимиртеплогаз» 
ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Калинина, д. 61 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Северная, д. 5 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Свобода, д. 2В 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Томаровича, д. 5А 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, ул. Мичурина, д. 33/2 
Администрация 
Киржачского 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 



№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Адрес 
Источник тепловой энергии 

собственник 
техническое 

обслуживание 

Киржачское ГП, ул. Десантников, д. 
13/2 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

Киржачское ГП, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 2 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

ООО 
«Владимиртеплогаз» 

ЕТО №2 

2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

Першинское СП, п. Першино, вблизи 
дома №6 по ул. Школьная 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Горкинское СП, ул. Больничная, д. 14а 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Першинское СП, п/о Дубки, вблизи 
дома №37 п/о Дубки 

Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Филипповское СП, д. Кашино 
Администрация 
Киржачского 
муниципального округа 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

3 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Першинское СП, п. Барсово Министерство обороны РФ 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

4 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Киржачское ГП Министерство обороны РФ 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

5 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 

6 котельных на территории Технопарка 
«Русклимат» г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Первомайская, д.1 
1 котельная по адресу: г. Киржач, ул. 
Шелковиков, д.34 

ООО «АйПиДжи Клима» 
ООО «АйПиДжи 
Клима» 
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Часть 15.3 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 
организации 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав зон действия единой теплоснабжающей организации, представлен: 
- в таблице 15.3 – по данным утвержденной версии Схемы теплоснабжения; 
- в таблице 15.4 - утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории муниципального округа, учтенные при актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы 

П49.1 МУ). 

Таблица 15.3 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории муниципального округа, ПО ДАННЫМ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№ системы 
теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Наименования источников 
тепловой энергии в системе 
теплоснабжения (АСТ-2026) 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы 

теплоснабжения (АСТ-2026) 

Объекты систем теплоснабжения в 
обслуживании теплоснабжающей 
(теплосетевой) организации (АСТ-

2026) 

№ зоны 
деятельности 

(АСТ-2026) 

Утвержденная ЕТО 
(АСТ-2026) 

Основание для присвоения статуса ЕТО (АСТ-2026) 

ЕТО №1 

8 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
1 ул. Советская, д. 51 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 2017 г.) от лица, 
владеющего на праве собственности, концессии и аренды котельными и 
сетями в соответствующей зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации) 

9 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
2 ул. Дзержинского, д. 4/3 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

10 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

11 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
4 ул. Больничный проезд, д. 11а 
стр.13 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

12 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
5 ул. М.Расковой, д. 14б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

13 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
6 ул. Шелковиков, д. 11а 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

14 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
7 ул. Привокзальная, д. 4б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

15 
ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 
8 ул. Заводская, д. 6а 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

6 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Квартальная котельная № 9, 1-й 
проезд, д.7 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

1 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Модульная котельная № 10 ул. 
Магистральная д. 13/1 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

7 
ООО «Владимиртеплогаз» БМК № 
11 ул. Метленкова, д. 16  

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

16 
ООО «Владимиртеплогаз» 
Электрокотельная  №12  ул. 
Кирова, д.1б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

- - - - 

17 
ООО «Владимиртеплогаз» БМК 
№13, ул.Калинина, д. 61 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

18 
ООО «Владимиртеплогаз» кот. 
№14, ул.Северная, д. 5 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

19 
ООО «Владимиртеплогаз» БМК  № 
15 ул. Свобода,  д. 2Б 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

2 
ООО «Владимиртеплогаз» БМК № 
16  ул. Томаровича, д.5А 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

3 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 17 ул.Мичурина, д. 
33/2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

4 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 18 ул. Десантников, д. 
13/2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

5 
ООО «Владимиртеплогаз» 
котельная № 19 ул. Метленкова, д. 
2 

ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
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№ системы 
теплоснабжения 

(АСТ-2026) 

Наименования источников 
тепловой энергии в системе 
теплоснабжения (АСТ-2026) 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы 

теплоснабжения (АСТ-2026) 

Объекты систем теплоснабжения в 
обслуживании теплоснабжающей 
(теплосетевой) организации (АСТ-

2026) 

№ зоны 
деятельности 

(АСТ-2026) 

Утвержденная ЕТО 
(АСТ-2026) 

Основание для присвоения статуса ЕТО (АСТ-2026) 

ЕТО №2 
1 Котельная п. Першино «БМК 5,0» МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

МУП ЖКХ 
«Першинское» 

п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

1 БМК 1,218 МВт МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 
2 Котельная п/о Дубки «БМК 0,72» МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 
1 Котельная п. Кашино МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 1 

ЕТО №2 

20 
Блочно-модульная котельная ул. 
Лесная м-н Красный Октябрь, 
Киржачское ГП, ул. Лесная д. 47 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 

ООО ИЦ «Теплосфера» 
п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

2 
БМК д. Аленино, Филипповское 
СП 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 

3 
БМК с. Филипповское, 
Филлиповское СП 

ООО ИЦ «Теплосфера» источник, сети 2 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

1 
БМК 0,3 МВт по ул. Школьная, 6а 
д. Новоселово (Кипревское СП) 

ООО «Импульс» источник, сети 1 ООО «Импульс» 
п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности 
источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

3 Котельная инв. №83 п/о Барсово 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России 
источник, сети 2 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности 
источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

 

Таблица 15.4 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории муниципального округа, учтенные при актуализации Схемы теплоснабжения (таблица П49.1 
МУ), ПО ДАННЫМ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников 
тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в 
обслуживании теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Основание для присвоения статуса ЕТО 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка (от 2017 г.) от лица, владеющего на праве 
собственности, концессии и аренды котельными и сетями в соответствующей 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) 

2 Котельная № 2 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
3 Котельная № 3 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
4 Котельная № 4 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
5 Котельная № 5 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
6 Котельная № 6 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
7 Котельная № 7 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
8 Котельная № 8 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
9 Котельная № 9 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

10 Котельная № 10 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
11 Котельная № 11 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
12 Котельная № 12Б ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
13 Котельная № 12В ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети отсутствуют 
14 Котельная № 13 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
15 Котельная № 14 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
16 Котельная № 15 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
17 Котельная № 16 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
18 Котельная № 17 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
19 Котельная № 18 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 
20 Котельная № 19 ООО «Владимиртеплогаз» источник, сети 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 

2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

22 Котельная п. Горка МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 
23 Котельная д. Дубки МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 
24 Котельная д. Кашино МУП ЖКХ «Першинское» источник, сети 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны источник, сети 3 ФГБУ «ЦЖКУ» п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников 
тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в границах системы 

теплоснабжения 

Объекты систем теплоснабжения в 
обслуживании теплоснабжающей 

(теплосетевой) организации 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО Основание для присвоения статуса ЕТО 

России Минобороны России тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

26 Котельная №3 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России 
источник, сети 4 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью) 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

ООО «АйПиДжи Клима» источники, сети отсутствуют 5 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 
п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью) 
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Часть 15.4 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации 

15.4.1 Порядок определения ЕТО 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального округа 
организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного 
месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. 

Уполномоченный орган обязан в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для 
подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный 
орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 
10 Правил организации теплоснабжения 

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации 
не осуществляется: 

- в случае размещения в установленном порядке органами, указанными в абзаце первом 
настоящего пункта, проекта актуализированной схемы теплоснабжения; 

- в случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации. 
 

15.4.2 Критерии определения ЕТО 

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие 
критерии определения ЕТО: 

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны действия ЕТО; 

- Размер собственного капитала; 
- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, 
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статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных 
капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

15.4.3 Обязанности ЕТО 

Обязанности ЕТО установлены п. 12 Правил организации теплоснабжения. 

15.4.4 Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО 

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории муниципального 
округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ). 
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Таблица 15.5 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального округа (таблица П49.3 МУ) 

№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

источника, 
Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 
организации в 

границах системы 
теплоснабжения 

Размер собственного 
капитала 

теплоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации, тыс. 
руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
организации 

Вид 
имущественного 

права 

Емкость 
тепловых 
сетей, м3 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО 
Основание для присвоения 

статуса ЕТО 

ЕТО №1 

1 Котельная № 1 7,32 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 267,6 

да 1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

п. 6 Правил (в отношении 
одной зоны деятельности 
единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка 
(от 2017 г.) от лица, 
владеющего на праве 
собственности, концессии и 
аренды котельными и сетями 
в соответствующей зоне 
деятельности единой 
теплоснабжающей 
организации) 

2 Котельная № 2 28,80 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 333,8 

3 Котельная № 3 1,90 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 9,3 

4 Котельная № 4 2,86 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети собственность 42,5 

5 Котельная № 5 0,86 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети 

котельная - 
собственность 

сети - концессия 
10,5 

6 Котельная № 6 0,43 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети 

котельная - 
собственность 

сети - концессия 
4,4 

7 Котельная № 7 0,86 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети 

котельная - 
собственность 

сети - концессия 
7,7 

8 Котельная № 8 2,17 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 29,0 

9 Котельная № 9 12,88 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети собственность 226,6 

10 Котельная № 10 1,38 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 53,3 

11 Котельная № 11 0,88 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети собственность 16,8 

12 Котельная № 12Б 0,17 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети собственность 0,1 

13 Котельная № 12В 0,17 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 

источник, сети 
отсутствуют 

собственность 0,0 

14 Котельная № 13 6,45 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 273,7 

15 Котельная № 14 0,17 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 1,6 

16 Котельная № 15 3,44 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети аренда 61,1 

17 Котельная № 16 1,31 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети концессия 15,2 

18 Котельная № 17 0,52 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети аренда 0,4 

19 Котельная № 18 0,24 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети аренда 0,007 

20 Котельная № 19 0,38 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
3396230 источник, сети аренда 1,4 

ЕТО №2 

21 
Котельная п. 
Першино 

4,30 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 
179741 источник, сети хоз. ведение 87,3 

нет 2 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 

п. 11 Правил (владение в 
соответствующей зоне 
деятельности источниками 
тепловой энергии с 
наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с 
наибольшей тепловой 
емкостью) 

22 Котельная п. Горка 1,05 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 
179741 источник, сети 

БМК - хоз. 
ведение 

сети - аренда 
12,2 

23 Котельная д. Дубки 0,62 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 
179741 источник, сети хоз. ведение 22,2 

24 
Котельная д. 
Кашино 

0,86 
МУП ЖКХ 

«Першинское» 
179741 источник, сети 

безвозмездное 
пользование 

6,4 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 10,00 ФГБУ «ЦЖКУ» бух. отчетность не источник, сети собственность 49,3 нет 3 ФГБУ «ЦЖКУ» п. 11 Правил (владение в 
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№ системы 
теплоснабжения 

Наименования 
источников 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

источника, 
Гкал/ч 

Теплоснабжающие 
(теплосетевые) 
организации в 

границах системы 
теплоснабжения 

Размер собственного 
капитала 

теплоснабжающей 
(теплосетевой) 

организации, тыс. 
руб. 

Объекты систем 
теплоснабжения в 

обслуживании 
теплоснабжающей 

(теплосетевой) 
организации 

Вид 
имущественного 

права 

Емкость 
тепловых 
сетей, м3 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

№ зоны 
деятельности 

Утвержденная ЕТО 
Основание для присвоения 

статуса ЕТО 

Минобороны России раскрывается Минобороны России соответствующей зоне 
деятельности источником 
тепловой энергии с 
наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с 
наибольшей тепловой 
емкостью) 

26 Котельная №3 2,00 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
бух. отчетность не 

раскрывается 
источник, сети собственность 7,5 нет 4 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

п. 11 Правил (владение в 
соответствующей зоне 
деятельности источником 
тепловой энергии с 
наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с 
наибольшей тепловой 
емкостью) 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи 
Клима» 

17,15 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 
1155775 

источники, сети 
отсутствуют 

собственность 0,0 нет 5 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 

п. 11 Правил (владение в 
соответствующей зоне 
деятельности источниками 
тепловой энергии с 
наибольшей рабочей 
тепловой мощностью) 
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Часть 15.5 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 
разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации 

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с 
указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице ниже. 

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если 
организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 
зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 
и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

 

Таблица 15.6 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения 
статуса ЕТО 

№ системы 
теплоснабжения 

Наименования источников 
тепловой энергии в системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятельности 

Организация, 
подавшая заявку 

Заявка 
(реквизиты) 

ЕТО №1 
1 Котельная № 1 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 
от 2017 г. 

2 Котельная № 2 
3 Котельная № 3 
4 Котельная № 4 
5 Котельная № 5 
6 Котельная № 6 
7 Котельная № 7 
8 Котельная № 8 
9 Котельная № 9 
10 Котельная № 10 
11 Котельная № 11 
12 Котельная № 12Б 
13 Котельная № 12В 
14 Котельная № 13 
15 Котельная № 14 
16 Котельная № 15 
17 Котельная № 16 
18 Котельная № 17 
19 Котельная № 18 
20 Котельная № 19 

ЕТО №2 
21 Котельная п. Першино 

2 - отсутствует 
22 Котельная п. Горка 
23 Котельная д. Дубки 
24 Котельная д. Кашино 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 
25 Котельная №83 3 - отсутствует 
26 Котельная №3 4 - отсутствует 

27 
Котельные ООО «АйПиДжи 
Клима» 

5 - отсутствует 
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Часть 15.6 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице ниже. 

 

Таблица 15.7 - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

№ системы 
теплоснабже

ния 

Наименования 
источников 

тепловой энергии в 
системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятель
ности 

Утвержденная ЕТО Описание границ зон деятельности ЕТО 

ЕТО №1 

1 Котельная № 1 

1 
ООО 

«Владимиртеплогаз» 

ул.Гагарина: д.8,15а,22,23,24,25,26,28,28а,29,31,32,33,34,36,37 
ул Ленинградская:  1,32,51,53,55,92, 
ул. Некрасовская: д. 11,18 
ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 
ул. Советская:1,1а,1г,10,6,8,32,33,64,82 
ул. Чехова:1,2,3,4,5 
Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа 
искусств 

2 Котельная № 2 

ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 
13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 
ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41  
ул. Десантников:7,9,11.   
ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 
ул. Мичурина:4,6,19.   
ул. Островского:5,7,16а,18,18а,19,20,32 
Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а 
ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 
ул. Текстильщиков:5,7,9,12,14, 16,18 
ул. Чайкиной:2б,4,4а,6 
Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 

3 Котельная № 3 ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 

4 Котельная № 4 

ул. Больничный проезд: 1,3,5,7, 7б,9,9а,9б,11 
ул. Ленинградская:108 
ул. Свобода:113,113а,115,120 
ул. Гастелло:9 

5 Котельная № 5 ул. Расковой:7, 9, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 21 
6 Котельная № 6 ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 
7 Котельная № 7 ул. Привокзальная:1,1а,3,9,10,11 
8 Котельная № 8 ул. Владимирская:29,31,33,35 
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№ системы 
теплоснабже

ния 

Наименования 
источников 

тепловой энергии в 
системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятель
ности 

Утвержденная ЕТО Описание границ зон деятельности ЕТО 

ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 
ул. Заводская:2,4,6,12,14а 
ул. Первомайская:20,22,24 
ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а 
ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 
Прогимназия 

9 Котельная № 9 

Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а 
ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а 
ул. Фурманова 24,22,20,18,10,8 
ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а,  20 
ул. Первомайская  20, 22, 24 
ул. Калинина 75 
ул. Комсомольская 72 
ул. Первый проезд 2 
СОШ №6 
КМК 
Дет сад. № 14,25,30 
Стадион «Торпедо» 
ул. Калинина 90 
ул. Фурманова 53, 53б, 57 
ул. Южный квартал 5а, 9а 
ул. Первый проезд 1 
ул. Труда 1 
ул. Пушкина 8б 
дома  с ГВС: 
 ул. Пушкина  № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; 
ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; 
ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,14,14а, 20, 22, 24; 
Квартал  Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; 
ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; 
Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; 
ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; 
ул. Свердлова № 1, 3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; 
ул. Комсомольская  № 54, 56, 72 ; 
ул. Первый проезд  № 2 ; 

10 Котельная № 10 

ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 
ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 
ул. Юбилейная, д. 1-14,17 
Д/сад № 8 
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№ системы 
теплоснабже

ния 

Наименования 
источников 

тепловой энергии в 
системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятель
ности 

Утвержденная ЕТО Описание границ зон деятельности ЕТО 

11 Котельная № 11 
ул. Метленкова 1,1а,4 
ул. Полевая  1,2,2а,4,10а 
ул. 40 лет Победы 2 

12 Котельная № 12Б ул. Кирова 1б 
13 Котельная № 12В ул. Кирова 1в 

14 Котельная № 13 

ДШИ 
Дом культуры 
Поликлиника 
ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б 
ул. Пушкина 3а, 4б 
ул. Фурманова 37 
ул. Больничный пр.2 
ул. Октябрьская 2,3,4,5,7 
ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а 
ул. Фрунзе 1,2,3 
ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 14, 14а, 16, 18 
ул. Свердлова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 
ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а 
ул. Комсомольская  54,56 
ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

15 Котельная № 14 ул.Северная  д. 1,5 

16 Котельная № 15 

ул. Октябрьская, д.6 
ул. Пролетарская, д.17 
ул. Пугачева, д.6,14 
ул. Свобода, д.5,14,16,18  
ул.Свобода, д. 2А ООО «Тандем» 
ул. Чехова, д.12 
ЗАО «Киржачский инструмент» 
МБДОУ Детский сад №5 
ул.Серегина, д.24 РОСТО 
МБОУ СОШ №3 

17 Котельная № 16 ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 

18 Котельная № 17 
ул. Мичурина, д.33 
ул. Мичурина, д. 33/1 

19 Котельная № 18 
ул. Метленкова, д.2 
ул. Метленкова, д. 16М 

20 Котельная № 19 ул. Десантников, д.13/1 

ЕТО №2 
21 Котельная п. 2 МУП ЖКХ Потребители по ул. Школьная, Лесная, Озерная, Комсомольская, Строителей, 60 лет. Октября, 
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№ системы 
теплоснабже

ния 

Наименования 
источников 

тепловой энергии в 
системе 

теплоснабжения 

№ зоны 
деятель
ности 

Утвержденная ЕТО Описание границ зон деятельности ЕТО 

Першино «Першинское» Пионерская, мкр. Южный, пр. Октябрят 

22 Котельная п. Горка 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. Больничная д. 11, ул. Больничная д. 13, 
ул. Больничная д. 15, ул. Больничная д. 16, ул. Больничная д. 17, ул. Больничная д. 18, ул. 
Больничная д. 19, ул. Больничная д. 20,  ул. Больничная д. 3 , ул. Мира д. 4, ул. Мира д. 6, ул. Мира 
д. 9, МКОУ Горкинская СОШ (Переулок Школьный д.3) 

23 Котельная д. Дубки Зона распространяется на п/о Дубки, 135, 25, 27, 134, 26, 29, 32, 34, 137, 22, 136, 53, 56, 57 
24 Котельная д. Кашино Зона распространяется на д. Кашино, д. 27, 28, 29, 131, 136, 138, магазин и детский сад 

Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) 

25 Котельная №83 3 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Зона распространяется на п. Барсово Першинского СП 

26 Котельная №3 4 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Зона распространяется на войсковую часть и приближенных потребителей тепловой энергии 

27 
Котельные ООО 
«АйПиДжи Клима» 

5 
ООО «АйПиДжи 

Клима» 
Технопарк «Русклимат» г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1 и здание по 
адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д.34 
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ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

 
  



155 

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

Часть 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 
разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы отсутствуют. 

Часть 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 
предложения 

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 
представлены в таблице ниже. 

 

Часть 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр 
изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения 

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в 
разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
представлены в таблице ниже. 
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Таблица 17.1 - Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения 
муниципального округа (таблица П51.1 МУ) 

№ п/п 
№ главы, 
страницы 

Существующий текст Предложения новой редакции Принятое решение 

1 
 

   
2     
3     
4     
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ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) 
актуализированной схеме теплоснабжения 

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения пересмотрены объемы развития 
строительных фондов, скорректировано содержание всех Глав с учетом предложений от 
теплоснабжающих организаций, в разрезе планируемого и необходимого технического 
перевооружения источников тепловой энергии, системы транспорта, и распределения тепловой 
энергии. Кроме того, откорректированы значения технико-экономических показателей работы 
источников тепловой энергии с учетом состояния в базовом периоде актуализации. 

Внесенные изменения представлены в начале каждого раздела. 
 


